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En este proyecto se desarrolla una modelización matemática con la consecución de 
la predicción del comportamiento de un generador en máquinas de refrigeración por 
absorción utilizando tecnología de membranas. Uno de los principales problemas de este 
tipo de ciclos implementado en máquinas consiste en la necesidad de abarcar grandes 
superficies para que se dé una transferencia de calor destacable, viendo de esta forma 
mermada su competencia con máquinas de refrigeración por compresión. La incursión 
del uso de membranas en el generador puede permitir una reducción drástica del tamaño 
de estas máquinas, haciéndolas así aptas para la refrigeración a pequeña escala y 
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In this proyect a mathematical model is developed and the prediction of the generator 
behaviour in absorption refrigeration machines has been achieved. One of the main 
problems that this kind of cycles presents when it is implemented in machines consists on 
the necesity to cover big sizes to obtain significant heat transfers results, being reduced 
his competition respect to refrigeration compression machines. The inclusion of 
membranes to be used in the generator provides a drastic reduction of these machines` 
size, making them capable for small scale refrigeration and making them a prominent 
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1.1 INTRODUCCIÓN 
El cada vez más acelerado desarrollo tecnológico unido a las crecientes necesidades 
de la población mundial ha conducido a un desenfrenado uso de los recursos 
energéticos. Este hecho choca con la inquietud y la preocupación por el medio ambiente 
que ha ido creciendo de manera continuada en los últimos años. En este marco, destaca 
el conocido desarrollo tecnológico sostenible. Entiéndase por este concepto asociado al 
aumento del bienestar individual y colectivo, como el proceso para alcanzar un equilibrio 
de las tecnologías con su entorno que permita la sustitución de los recursos naturales por 
artificiales sin afectar la renovación. Este proceso persigue un cambio en el panorama 
ambiental relacionado con la tecnología mediante esfuerzos importantes, pero sin rehusar 
del uso mínimo de combustibles fósiles para la producción de energía. 
 
Los combustibles fósiles son utilizados para producir energía térmica y eléctrica. La 
combustión, la extracción, la elaboración y el transporte de estos combustibles fósiles 
tienen una consecuencia directa y significativa en el efecto invernadero. Entiéndase por 
este, el efecto que realizan ciertos gases naturales (vapor de agua, dióxido de carbono, 
metano, óxido nitroso y ozono) y antropogénicos (halocarbonados) de reflejar parte de la 
radiación que la tierra emite al espacio como lo hace un cristal de ventana de un 
invernadero, reteniendo el calor e impidiendo su transmisión al exterior. Casi un 80% de 
las emisiones de dióxido de carbono provienen del consumo y de la transformación de los 
combustibles fósiles en energía. 
 
Como se ha citado anteriormente, la energía eléctrica tiene su parte de protagonismo 
en esta situación, pues su producción conlleva una serie de contaminantes los cuales 
dependen de la fuente primaria utilizada, de la tecnología elegida y del entorno del 
emplazamiento de la instalación. Sin duda, el más importante de estos contaminantes, y 
el más decisivo sobre el efecto invernadero, es el CO2. En la Figura 1.1 se puede 
observar cómo el crecimiento económico del país desemboca en un aumento de las 
emisiones en los últimos años, donde se incluye la influencia de los gases de efecto 
invernadero, tomando como base la emisión de CO2. Resulta llamativo el descenso de 
emisiones de CO2 a partir de 2008, pero este viene dado por la reducción en la demanda 
de electricidad en 2008 y 2009 provocada por la crisis y no por una mejora en las 
actuaciones que engloban este marco. A partir de 2010 se recupera la demanda hasta 
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niveles similares al año 2007, sin embargo, destaca la reducción de la participación del 
carbón como fuente de energía (de un 26% en 2007 a poco más de un 8% en 2010) a 
favor de un incremento de las energías renovables (especialmente la eólica y la 
hidráulica). 
 
Figura 1.1.-Evolución de las emisiones de GEI en España (Mte CO2).                  
Fuente: www.minas.upm.es (2014) 
 
Dentro de este panorama, son los sistemas de refrigeración y aire acondicionado uno 
de los principales consumidores de los recursos energéticos. Desde que Ferdinard Carré 
desarrollara la técnica en 1859, cuando consiguió fabricar hielo con la primera máquina 
de absorción de ciclo amoniaco agua, la demanda de producción de frio no ha parado de 
aumentar. Esto ha llevado a mejorar los ciclos de refrigeración cuya evolución podemos 
observar en la Figura 1.2. En ésta, se ve cómo la aparición de los freones como 
refrigerantes   “ideales”   para   los   ciclos   de   compresión,   junto   con   la   cada   vez   mayor  
disponibilidad de energía eléctrica, hizo de los sistemas basados en el ciclo de absorción 
una tecnología en desuso, que no empezó a recobrar protagonismo hasta los años 70 y 
80 del pasado siglo, con la progresiva compra de patentes de las empresas japonesas 
sobre las americanas, así como el impulso a los sistemas de absorción como 
complemento de las instalaciones de cogeneración termoeléctrica ( CHP, Combined Heat 
and Power ) 
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Figura 1.2 Evolución de la demanda de refrigeración.                                                                     
Fuente: Daniel García Almiñana (2007)  
 
Actualmente, los sistemas de refrigeración en gran número de empresas gastan del 
40 al 70% del consumo total de energía eléctrica. Los sistemas de refrigeración y 
acondicionamiento de aire de compresión envían más calor al ambiente que frío a las 
necesidades de las personas. Esto supone que si seguimos utilizando los sistemas 
convencionales, continuará el acelerado calentamiento del planeta y el deterioro de la 
capa de ozono. Es en este punto, donde entra a escena el objetivo de este proyecto: los 
sistemas de refrigeración basados en el ciclo de absorción. Para entender la importancia 
y utilidad que han tomado éstas máquinas frente a las de compresión en los últimos años, 
se comenzará por analizar  las diferencias entre ambas. 
 
Los aparatos de refrigeración basados en compresión mecánica tienen como sus dos 
principales desventajas que: (1) requieren de un alto consumo eléctrico con la 
correspondiente emisión de CO2 que conlleva su generación, y la repercusión sobre el 
efecto invernadero que ello supone, como se ha expuesto anteriormente; y (2) el uso de 
refrigerantes con elevado potencial de calentamiento mundial, que en caso de fuga 
supondría importantes efectos nocivos. 
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Sin embargo, el empleo de máquinas de refrigeración por absorción podría solucionar 
el conjunto de problemas que se plantean. Así como en el sistema de compresión el ciclo 
se realiza mediante un compresor, en el caso de la absorción el ciclo se basa en la 
capacidad física que tienen algunas sustancias, tales como el agua y sales como el 
bromuro de litio (LiBr), para absorber, en fase líquida, vapores de otras sustancias como 
el amoniaco y el agua, respectivamente. De esta forma, se ve reducido de forma drástica 
el consumo de energía eléctrica ya que son capaces de trabajar con calor a bajas 
temperaturas para la producción de frío. Así, las fuentes térmicas renovables, como la 
energía solar a partir de colectores solares, o calores residuales, que no tienen efecto 
negativo directo sobre el medio ambiente, se alzan como útiles e importantes en 
detrimento de la energía eléctrica. 
Otro aspecto importante a comparar sería el coste de ambos. Aunque en los últimos 
años las consideraciones de impacto ambiental han tomado gran importancia, las que 
más fuertemente influyen son de índole económica. La mayor cantidad de materiales 
metálicos necesarios para la fabricación de los intercambiadores de calor hace que el 
coste inicial de una planta frigorífica, generalmente sea mayor al de un equipo de 
compresión mecánica de la misma capacidad. Sin embargo, a la hora de analizar los 
costes de explotación a partir del valor de las energías consumibles, la balanza puede 
desplazarse a favor de los equipos de absorción. 
Por último, pero no menos importante, resulta imprescindible contar con algún 
indicador para comparar la eficiencia de ambas máquinas: el C.O.P. Entiéndase por 
C.O.P. (Coefficient Of Performance), la cantidad de refrigeración obtenida de una 
máquina dividida entre la cantidad de energía que se quiere aportar para conseguir esta 
refrigeración. Cabe destacar que en este cómputo no se incluyen los consumos auxiliares 




  (𝟏. 𝟏) 
Los C.O.P.s. que Oos ciclos de absorción son capaces de generar son mucho 
menores que los de ciclos de compresión mecánica. En máquinas de absorción de una 
etapa, con LiBr, no se superan C.O.P.s de 0,7, en máquinas de doble etapa se alcanzan 
valores que pueden ser hasta 1,2, lo que significa que estas últimas aprovechan mejor la 
energía. En los ciclos de baja temperatura amoniaco-agua se consiguen valores de 
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C.O.P. de 0,5 y pueden alcanzarse máximos de 0,6. Por el contrario en equipos de 
compresión mecánica se consiguen C.O.P.s de 2,5 a 5,5.  
 
Volviendo a estas dos últimas comparaciones de coste y eficiencia, resulta interesante 
plantearse porqué los ciclos de absorción siguen teniendo actualmente una aplicación 
práctica. La respuesta seria el coste de la energía básica. El coste de producir el trabajo 
mecánico necesario para obtener un kW de refrigeración por ciclo de compresión 
mecánica es, en ocasiones, superior al coste necesario para recuperar la cantidad de 
calor a aplicar para obtener el mismo kW en un ciclo de absorción. 
 
Otro factor que limita el uso de los sistemas de absorción, aunque en menor medida, 
es su elevado tamaño. En este punto, es donde entra la aportación que pretende hacer 
este proyecto al estudio general sobre máquinas de absorción. En él se realiza una 
investigación sobre el uso de membranas en el generador de la máquina de refrigeración 
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1.2 OBJETIVOS  
Este proyecto que se desarrolla en el departamento de Ingeniería Térmica y de 
Fluidos de la Universidad Carlos III de Madrid, pretende ser una pequeña ayuda a la 
evolución de la producción de frío, y más concretamente a las máquinas de ciclo por 
absorción. Está relacionado con actividades que actualmente desarrolla el departamento 
en el proyecto de investigación ENE2013-43131-R,   titulada   “Máquinas   de   refrigeración  
por absorción miniaturizado de alta eficiencia utilizando tecnología de membranas 
(ABMIN)”. 
 
El principal objetivo de este proyecto consiste en presentar un modelo que evalúe la 
viabilidad de esta tecnología emergente que supone el uso de membranas en el 
generador. Para ello se desarrolla un modelo matemático basado en correlaciones 
empíricas obtenidas de la literatura que permitirá analizar la sensibilidad de ciertos 
parámetros de interés en el funcionamiento del generador de la máquina de absorción. 
 
Resulta imprescindible una introducción de tanto el marco tecnológico como de unas 
bases teóricas de la máquina de absorción, y en detalle del generador,  para entender el 
funcionamiento de la misma y de sus diferentes dispositivos. Se busca presentar de 
manera comprensible e inequívoca la parte más técnica de este proyecto, es decir, 
aquella que engloba los procesos termofísicos y cuyo reconocimiento es básico para 
poder desarrollar un modelo matemático.  
 
Se realiza una investigación exhaustiva en el mercado en busca de las más 
económicas y fiables membranas para esta aplicación en concreto. Esta búsqueda viene 
precedida del estudio de diferentes experimentos y modelos anteriores en torno a esta 
tecnología, cuya comprensión ayudó notablemente no solo a la selección de membranas, 
sino al entendimiento de la máquina de absorción en su totalidad, y más concretamente 
del generador. 
 
Finalmente, una vez desarrollado el modelo matemático, se presentarán y analizarán 
el conjunto de resultados obtenidos y los diferentes análisis de sensibilidad comentados 
al principio de este punto. El proyecto se cierra con un breve análisis de los costes y el 
presupuesto que conllevaría, donde se ha intentado ajustar de forma precisa el tiempo 
empleado a los recursos laborales que actualmente requeriría cualquier organización. 
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1.3 DESARROLLO Y FASES DEL PROYECTO 
1. Planificación de las distintas fases de proyecto. 
2. Estudio de las máquinas de absorción: Búsqueda de información, comprensión 
y estudio de todo lo relacionado con la máquina de absorción: evolución, tipos, 
dispositivos, funcionamiento. Punto sencillo pero básico para el futuro desarrollo 
del modelo. 
3. Estudio de las membranas: Buscar información sobre las membranas y de la 
viabilidad de la incursión de las mismas al generador. Contacto con diferentes 
proveedores, suministradores y fabricantes para hacer un estudio de mercado. 
4. Creación del modelo matemático: En base a estudios anteriormente realizados, 
se diseña un modelo matemático que pretende confirmar la viabilidad de la 
tecnología expuesta anteriormente. Búsqueda de numerosas correlaciones en las 
cuales se basa el modelo. 
5. Implementación: Programación del modelo matemático mediante MATLAB. Esta 
es una de las fases más críticas y laboriosas del proyecto porque es donde se ve 
si se han cumplido los objetivos del trabajo, aunque los verdaderos resultados se 
obtendrán en futuras fases. 
6. Chequeo y corrección del código: Aunque la depuración de errores se ha 
realizado de forma continuada, una vez completado el programa, se llevó a cabo 
una revisión exhaustiva. Por último se modifica lo oportuno y se finaliza la 
programación y presentación de la misma.  
7. Presentación y análisis de resultados: Esta es la fase más importante, donde 
se comprueba si lo realizado anteriormente es correcto. Una vez comprobado que 
el modelo es correcto, se busca analizar el comportamiento de la máquina ante la 
variación de determinados parámetros de interés. Serán estos estudios puntuales, 
los que aporten un verdadero valor al proyecto, pues consiguen dar una visión 
completa de la actuación de la máquina. 
8. Documentación: Se redacta el presente documento. Se ha ido realizando en 
paralelo con todas las demás fases anteriores. 
9. Realizar la presentación del PFC  
10. Exponerlo ante el tribunal calificador de la Universidad. 
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1.4 DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 
 
Figura 1.3 Diagrama de Gantt  
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2.1 MÁQUINA DE ABSORCIÓN 
Las primeras aplicaciones industriales de los principios termodinámicos de la 
absorción de un vapor por un líquido, con el fin de conseguir la refrigeración de otro 
líquido, datan de principios del siglo XIX. Sin embargo, la comercialización a mayor 
escala de plantas frigoríficas de absorción con ciclo amoniaco-agua comienzan hasta 
1940 y la puesta en el mercado de las primeras plantas con ciclo agua-bromuro de litio 
tiene lugar a principios de los 50. 
En la máquina de absorción se produce una evaporación con la consiguiente 
absorción de calor, que permite el enfriamiento de un fluido secundario, que irá a servicio, 
en el intercambiador de calor que actúa como evaporador. El resto de componentes e 
intercambiadores de calor que configuran una planta frigorífica de absorción se utilizan 
para transportar el vapor absorbido y regenerar el líquido correspondiente para que la 
evaporación se produzca de una manera continuada.  
Se habla siempre de agente absorbente a la sustancia que absorbe, y de agente 
refrigerante a la sustancia que se evapora.  
 
Figura 2.1 Ciclo de absorción ilustrativo de una máquina de absorción.                 
Fuente: www.es.wikipedia.org (2014) 
 
La Figura 2.1 muestra el diagrama esquemático de un sistema por ciclo de absorción, 
que consiste principalmente en un evaporador, un condensador, un absorbedor, un 
dispositivo de desorción o generador, una bomba de líquido y dispositivos de expansión. 
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El compresor mecánico de los ciclos de refrigeración por compresión se ve sustituido así 
por un compresor termodinámico que formarían  los 4 últimos dispositivos citados 
(situados en el recuadro a línea discontinua de la Figura 2.1). 
Aunque no aparezca en la imagen, también se suele utilizar un intercambiador de 
calor, poniendo en contacto, sin intercambio de masa, los conductos absorbedor-
generador y generador-absorbedor, para precalentar la disolución antes de pasar al 
calentador (generador), mientras que, a su vez, la solución concentrada que sale del 
generador se enfría en su camino hacia el absorbedor, ya que la absorción se realiza 
mejor a baja temperatura.  
Resulta básico analizar los detalles de este ciclo para comprender el funcionamiento 
del ciclo de absorción. El refrigerante, agua o amoniaco, que se mueve por un circuito a 
baja presión, se evapora en un intercambiador de calor, llamado evaporador. La 
evaporación necesita calor, que obtiene el evaporador  en el que toma el calor de cambio 
de estado de un fluido secundario (normalmente agua), que se lleva por una red de 
tuberías a enfriar los ambientes o cámaras que interese. Tras el evaporador, el 
absorbente, bromuro de litio o agua, absorbe el vapor de agua o amoniaco en el 
absorbedor. Este proceso de disolución endotérmico, que requiere de refrigeración 
externa para que la solución se mantenga en condiciones de temperatura correctas y no 
aumente la presión en la cámara donde se produce la absorción, genera una solución 
diluida o débil de absorbente. Esta solución pasa al generador por bombeo, donde se 
separan disolvente y soluto mediante calor procedente de una fuente externa. Se produce 
la ebullición del refrigerante, que se separa del absorbente y como consecuencia 
aumenta su concentración, en el caso de solución salina, o su pureza cuando se trata de 
agua. El absorbente vuelve al absorbedor para que pueda ser utilizado de nuevo en el 
proceso de absorción. El refrigerante, en forma de flujo de vapores, pasa al condensador, 
que es otro intercambiador, por simple diferencia de presiones, donde cede la mayor 
parte del calor recibido en el generador. El líquido obtenido en el condensador se canaliza 
hacia la cámara del evaporador, por gravedad y por diferencia de presión, ya que ésta se 
encuentra a una presión inferior a la de la cámara del condensador. En el evaporador 
este líquido se evapora parcialmente, llevando la temperatura de la masa del líquido a la 
temperatura de saturación que corresponde a la presión a la que se encuentra la cámara 
del evaporador. De esta forma, el líquido frío está en condiciones de tomar calor del fluido 
secundario hasta evaporarse completamente, cerrando así el ciclo. 
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2.2 MÁQUINAS DE SIMPLE Y DOBLE EFECTO 
Se puede distinguir entre las máquinas de absorción de simple efecto y las de doble 
efecto. Las de doble efecto requieren agua sobrecalentada (180 - 190ºC) o vapor (3 - 10 
bar) para su funcionamiento, mientras que las de simple efecto pueden funcionar con 
agua caliente (80 - 95ºC). Esta mayor temperatura de entrada en las de doble efecto se 
traduce en una mejora en el rendimiento del equipo, encontrándose el COP en un rango 
de 0,9 y 1,33, frente a las de simple efecto con COPs entre 0,6 y 0,7. 
En función de este parámetro de temperaturas vendrá condicionada la tecnología 
apropiada para suministrar la energía térmica que la máquina de absorción precisa para 
su funcionamiento. Por ejemplo, suponiendo el uso de energía solar para alimentar al 
generador: en el caso de las máquinas de simple efecto la utilización de colectores 
planos selectivos o colectores CPC (Compound Parabolic Collector) ofrecen un buen 
aprovechamiento de la energía solar, y el coste respecto a otras tecnologías es 
significativamente más económico. Sin embargo, para la conexión a máquinas de doble 
efecto es preciso considerar colectores parabólicos con seguimiento solar. Se detallará 
más la posibilidad de diferentes tipos de instalaciones en función de la energía de entrada 
en el capítulo 3. 
 
Simple efecto 
El esquema de funcionamiento viene dado por la Figura 2.2: 
 
Figura 2.2 Funcionamiento de una máquina de absorción simple efecto.  
Fuente: Fernando Fernández Pino (2011) 
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Doble efecto 
No existen máquinas de amoniaco-agua de doble efecto ya que las presiones que se 
originarían en el generador serían excesivamente elevadas. 
Las máquinas de absorción de doble efecto se pueden clasificar según la distribución 
del caudal de la disolución hacia los dos generadores (Figura 2.3): flujo paralelo, flujo 
serie o invertido. 
A su vez, tanto las máquinas de doble efecto paralelo como las de distribución en 
serie se pueden dividir en dos tipos según el sistema de condensación: condensadas por 
agua y condensadas por aire. 
 
Figura 2.3 Configuraciones de funcionamiento de una máquina de doble efecto. 
Fuente: Fernando Fernández Pino (2011) 
 
- Flujo paralelo: desarrollan un COP  mayor que las de flujo en serie. Esta 
configuración presenta mayores beneficios desde el punto de vista termodinámico 
y de transferencia de calor que la configuración serie. 
 
Figura 2.4 Máquina de absorción doble efecto con flujo paralelo.                                      
Fuente: Fernando Fernández Pino (2011) 
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- Flujo serie 
El esquema de funcionamiento viene dado por la Figura 2.5: 
 
 
Figura 2.5 Máquina de absorción doble efecto con flujo serie                                               
Fuente: Fernando Fernández Pino (2011) 
 
- Flujo invertido: similar a la configuración en serie, pero con dos bombas de 
caudal, como se aprecia en la Figura 2.6, consiguiendo así un mejor control de la 
presión en cada generador y con ello una mejor operación del equipo. Sin 
embargo, tanto el hecho de necesitar una bomba más, como las últimas mejoras 
en la respuesta de las máquinas con configuración en serie han hecho que resulte 
menos utilizada. 
 
Figura 2.6 Máquina de absorción doble efecto con flujo invertido.                                       
Fuente: Fernando Fernández Pino (2011) 
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Cabe destacar que también existen las máquinas de refrigeración de triple efecto, 
pero éstas se encuentran todavía en etapa experimental aunque ya existen instalaciones 
que pueden alcanzar un COP de hasta 1,7 operando con temperaturas de activación en 
el rango de 170ºC a 200ºC. En la Figura 2.7 se muestra un esquema de la evolución del 
COP en los diferentes tipos de máquinas de absorción de las últimas décadas. 
 
 
Figura 2.7 Evolución de las máquinas de absorción a lo largo del tiempo.     
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2.3 REFRIGERANTES 
Aunque uno de los principales objetivos en la investigación de la tecnología de 
absorción es la búsqueda de nuevos fluidos de trabajo que mejoren el comportamiento de 
los sistemas de absorción, hoy en día, existen dos disoluciones predominantes en estos 
ciclos: amoniaco-agua, en la que se utiliza agua como absorbente y amoniaco como 
refrigerante, y agua-bromuro de litio, en la que se utiliza LiBr como absorbente y agua 
como refrigerante. El ciclo más comúnmente empleado para sistemas de climatización es 
el de agua-LiBr por tener mayor eficiencia. A continuación se analizan ambos: 
2.3.1 Tecnología del amoniaco-agua 
Utilizada en aplicaciones de refrigeración industrial y en enfriadoras de agua de llama 
directa para aplicaciones de aire acondicionado de pequeña potencia. El esquema de su 
ciclo puede apreciarse en la Figura 2.8. 
Se encuentran máquinas en el mercado con potencias entre 10 y 90 kW pero con 
COP de 0,6 (temperatura de activación en torno a los 90ºC) y dependiendo de la 




- El refrigerante amoniaco tiene una alta capacidad calorífica. 
- Propiedades muy buenas de transferencia de calor y masa. 
- Apto para aplicaciones de temperaturas muy bajas, de hasta -60ºC. 
- Es posible la disipación del calor mediante el aire. 
- No hay problemas de cristalización. 
 
Inconvenientes 
- Requiere de tuberías más gruesas debido a la alta presión del refrigerante. Esto 
implica mayores costes. 
- Es necesaria una rectificación debido a la volatilidad del solvente. 
- La toxicidad del amoniaco limita su utilización. 
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Figura 2.8 Ciclo de absorción para el par de fluidos amoniaco-agua.                               
Fuente: www.uib.cat (2014) 
 
Rectificador 
La principal diferencia para la mezcla amoniaco-agua respecto al caso del LiBr-agua, 
la constituye el hecho de que la corriente de vapores formada en el generador, no está 
constituida por refrigerante puro (amoniaco), sino que el agua forma parte de su 
composición en pequeño porcentaje. Esto es debido a que la presión de vapor de agua 
no es despreciable frente a la del amoniaco. Para reducir el porcentaje de agua se utiliza 
un  dispositivo   denominado   “rectificador”,   cuyo  esquema de funcionamiento se presenta 
en la Figura 2.9 y 2.10. 
 
     Figura 2.9 Rectificador de una máquina de absorción.                          
                           Fuente: Fernando Fernández Pino (2011) 
                                                                                                           Modelización de un generador      
Sergio Montoya Pérez                                                              utilizando tecnología de membranas  
 
    -28- 
 
La idea básica de un rectificador consiste en provocar un enfriamiento de la corriente 
de vapores a la salida del generador. En el rectificador el contenido de agua es separado 
por condensación cuando éstas contactan con el serpentín por cuyo interior fluye una 
solución a una temperatura inferior al punto de rocío del vapor de agua en estas 
condiciones. 
Resulta de vital importancia para evitar que lleguen gotas de agua al condensador 




Figura 2.10 Funcionamiento de un rectificador.  Fuente: Fernando Fernández Pino (2011) 
 
2.3.2 Tecnología del agua-bromuro de litio 
Ésta tecnología es ampliamente utilizada en enfriadoras de agua comerciales para 
aplicaciones de aire acondicionado en toda el rango de potencias, especialmente gama 
alta. El esquema de su funcionamiento puede apreciarse en la Figura 2.11. 
En ciclo simple (Figura 2.2) tiene un COP=0,7 con una temperatura de activación 
necesaria mayor a 85ºC. En un ciclo de doble efecto (Figura 2.4, 2.5 ó 2.6) tiene un COP 
entre 1 y 1,2 con una temperatura de activación mínima de 180ºC.  
Las potencias comerciales varían entre 4,5 kW y 5000 kW  en su mayoría, aunque se 
pueden encontrar incluso potencias de hasta 11MW. 
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Ventajas 
- El agua como refrigerante tiene una gran capacidad calorífica y, de hecho, es el 
líquido con el mayor calor latente de evaporación y condensación que existe en la 
naturaleza, lo cual resulta especialmente relevante en instalaciones de 
climatización de gran tamaño, ya que el caudal de refrigerante que circula por el 
sistema es menor que cuando se utiliza cualquier otro refrigerante. 
- La solución bromuro de litio no es volátil, por lo que se necesitan menores 
temperaturas de activación. 
- Las sustancias no son tóxicas ni inflamables, aunque puede provocar problemas 
de corrosión. 
- No es necesaria una rectificación de los vapores a la salida del generador, ya que 




- Problemas de cristalización. 
- El sistema no puede enfriar a temperaturas menores del punto de congelación del 
agua. 
- El vacío demanda una alta impermeabilidad del sistema. 
 
 
Figura 2.11 Máquina de absorción agua-LiBr.  Fuente: Fernando Fernández Pino (2011) 
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2.3.3 Diagramas 
Las propiedades físicas más importantes involucradas en el ciclo de absorción son la 
conductividad térmica, el calor específico, la densidad, la viscosidad y la tensión 
superficial. Entre las propiedades termodinámicas se encuentran la presión de vapor, la 
entalpía, la entropía, etc. En los siguientes diagramas se representan las propiedades 
que se necesitan para efectuar los balances de masa y energía: diagrama PTx (presión-
temperatura-concentración) (Figura 2.12), diagrama hx (entalpía-concentración) (Figura 
2.13), calor específico de la disolución (Figura 2.14) y densidad de la disolución (Figura 
2.15). 
El diagrama PTx (McNeely, 1979), también llamado Diagrama de Dühring, representa 
el ciclo de absorción en función de la presión de saturación de la disolución, la 
concentración y las temperaturas de la disolución y del refrigerante para la disolución de 
LiBr-agua. Se denomina así porque ha sido diseñado utilizando la llamada regla de 
Dühring, la cual sostiene que si el punto de ebullición de una disolución lo representamos 
frente al punto de ebullición del disolvente puro, los puntos correspondientes a distintas 
presiones se aproximan a una recta. 
En la Figura 2.13 se muestra el diagrama de Merkel (McNeely, 1979), que permite 
calcular la entalpía de la disolución en función de la concentración y de la temperatura de 
la misma. Para construir dicho diagrama es necesario conocer el calor de licuación del 
vapor de agua, así como los calores de dilución y formación de la disolución, además del 
calor específico en función de la temperatura. 
Asimismo el diagrama Temperatura-entropía (T-s) desarrollado por Tozer et al. (2005) 
para disoluciones de LiBr-agua, resulta una herramienta muy útil para estudiar y optimizar 
este tipo de ciclos. 
La Figura 2.14 representa el calor específico en función de la concentración. Si bien el 
calor específico también depende de la temperatura, esta variación es menos importante 
que la variación respecto a la concentración. La Figura 2.15 muestra la variación de la 
densidad de la disolución en función de la concentración y de la temperatura. 
Cabe destacar que estos diagramas se encuentran para cada par de fluido, sin 
embargo, como la aplicación de este proyecto se centra sobre el par LiBr-agua, es para 
estos para los que se adjuntan los diagramas correspondientes. 
                                                                                                           Modelización de un generador      
Sergio Montoya Pérez                                                              utilizando tecnología de membranas  
 
    -31- 
 
 
Figura 2.12 Diagrama de Dühring de las disoluciones LiBr-H2O.  
Fuente: ASHRAE (2005) 
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Figura 2.13 Diagrama de Merkel de las disoluciones LiBr-H2O.                                            
Fuente: ASHRAE (2005) 
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Figura 2.14 Calor específico en función de la concentración.                                                  
Fuente: ASHRAE (2005) 
 
Figura 2.15 Densidad de las disoluciones acuosas de bromuro de litio.        
Fuente: ASHRAE (2005) 
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2.4 PARTES DE UNA MÁQUINA DE ABSORCIÓN 
Para realizar un estudio de la máquina de absorción es de vital importancia 
comprender todas sus partes y los procesos termodinámicos que se dan en ellas. De esta 
forma, se procede a analizar los balances de masa y energía de cada uno de los 
componentes. 
Se han situado los diferentes puntos de estado como se aprecia en la Figura 2.16, 
empezando el punto 1 en la salida del generador al condensador.  
 
 
Figura 2.16 Ciclo de refrigeración por absorción para el par de fluido agua-LiBr.  
 
2.4.1 Generador 
El generador es un intercambiador de calor donde se produce la evaporación gracias 
a la aportación térmica suficiente. Su esquema de funcionamiento puede observarse en 
la Figura 2.17. El calor de generación suele ser procedente de residuos térmicos o 
energía térmica gratuita, característica básica de estos sistemas de absorción. 
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Con esta evaporación se produce la separación parcial del refrigerante de la solución 
diluida del absorbente. El refrigerante en forma de vapor pasa al condensador, mientras 
que la solución caliente y concentrada en absorbente fluye hacia los pulverizadores del 
absorbedor. 
 
Figura 2.17 Generador de una máquina de absorción.                      
Fuente: Fernando Fernández Pino (2011) 
 
Observando la Figura 2.18, el generador se alimenta del caudal de disolución ?̇?ௗ con 
entalpía 𝑖଺. Tras la ebullición, se obtendrá un caudal de refrigerante ?̇?௥ con entalpía 𝑖ଵ, y 
fluyendo de vuelta al absorbedor un caudal de solución fuerte en absorbente (?̇?ௗ − ?̇?௥) 
con entalpía 𝑖଻. Así, suponiendo el generador adiabático sin transferencia de calor con el 
exterior: 
 
   Figura 2.18 Funcionamiento de un generador.  
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- Balance de masa 
 
i. Balance de masa total 
 
?̇?ௗ =    ?̇?௥ + (?̇?ௗ − ?̇?௥)                                            (𝟐. 𝟏)           
 
 
ii. Balance de masa de absorbente  
 
 
?̇?ௗ ∙ 𝑋଺ =    ?̇?௥ ∙ 𝑋ଵ + (?̇?ௗ − ?̇?௥) ∙ 𝑋଻                                            (𝟐. 𝟐)        
 






                                            (𝟐. 𝟑)          
 
 
      La ecuación queda, 
 
?̇?ௗ ∙ 𝑋଺ =    (?̇?ௗ − ?̇?௥) ∙ 𝑋଻                                            (𝟐. 𝟒) 
 
- Balance de energía 
 
 
?̇?ீ +  ?̇?ௗ ∙ 𝑖଺ =    ?̇?௥ ∙ 𝑖ଵ + (?̇?ௗ − ?̇?௥) ∙ 𝑖଻                                            (𝟐. 𝟓)           
 
Y despejando el calor introducido al generador, 
 





Se produce la absorción del refrigerante por parte del absorbente. Los absorbedores 
se pueden clasificar atendiendo a la trayectoria continua o discontinua de la fase líquida y 
vapor; así, se pueden encontrar absorbedores con fase líquida y vapor continuos, con 
fase vapor continuo y de líquido discontinua, y por último aquellos en la que la fase de 
vapor es discontinua y la fase líquida continua. Su esquema de funcionamiento puede 
observarse en la Figura 2.19 
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Figura 2.19 Funcionamiento de un absorbedor.  Fuente: www.upv.es (2014) 
 
Observando la Figura 2.20, el absorbedor se alimenta del caudal de refrigerante ?̇?௥ 
con entalpía 𝑖ସ y de solución fuerte en absorbente (?̇?ௗ − ?̇?௥) con entalpía 𝑖଼. Tras la 
absorción, se obtiene un caudal de disolución ?̇?ௗ  con entalpía 𝑖ହ.  
 
           Figura 2.20 Funcionamiento de un absorbedor. 
 
- Balance de masa 
 
i. Balance de masa total 
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ii. Balance de masa de absorbente  
 
 
(?̇?ௗ − ?̇?௥) ∙ 𝑋଼ = ?̇?ௗ ∙ 𝑋ହ                                              (𝟐. 𝟖)           
 
 
- Balance de energía 
 
 
?̇?௥ ∙ 𝑖ସ + (?̇?ௗ − ?̇?௥) ∙ 𝑖଼ =    ?̇?஺ +  ?̇?ௗ ∙ 𝑖ହ                                            (𝟐. 𝟗)           
 
 
Y despejando el calor cedido por el absorbedor, 
 
?̇?஺ =    ?̇?ௗ ∙ (𝑖଼ − 𝑖ହ) − ?̇?௥ ∙ (𝑖଼ − 𝑖ସ)                                            (𝟐. 𝟏𝟎)           
 
2.4.3 Condensador 
El condensador es un intercambiador de calor donde se produce la condensación del 
refrigerante procedente de la evaporación producida en el generador. Este refrigerante 
condensado está listo para ser pulverizado otra vez sobre los tubos del intercambiador de 
la sección del evaporador cerrando de esta manera el ciclo de absorción.  Su esquema 
de funcionamiento puede observarse en la Figura 2.21. 
No se produce intercambio de masa por lo tanto un balance de masa resulta 




Figura 2.21 Funcionamiento de un condensador. Fuente: www.upv.es (2014) 
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- Balance de energía 
 
El calor cedido por el condensador a la atmosfera, 
 
?̇?஼ =    ?̇?௥ ∙ (𝑖ଵ − 𝑖ଶ)                                            (𝟐. 𝟏𝟏)             
 
2.4.4 Evaporador 
Se produce la evaporación del refrigerante. Esto permite absorber el calor latente del 
fluido secundario que se encuentra en el interior de los tubos, que normalmente es agua. 
Su esquema de funcionamiento puede observarse en la Figura 2.22. 
Al igual que en el condensador, nos limitamos a realizar el balance de energía. 
 
 
Figura 2.22 Funcionamiento de un evaporador.  Fuente: www.upv.es (2014) 
 
 
- Balance de energía 
 
El calor extraido del fluido secundario que fluye por el interior de los tubos del 
intercambiador, 
 
?̇?ா =    ?̇?௥ ∙ (𝑖ସ − 𝑖ଷ)                                            (𝟐. 𝟏𝟐)           
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2.4.5 Válvula de estrangulamiento 
Se reduce la presión de la disolución concentrada hasta la presión del absorbedor. 
Suponiendo que la válvula realiza un proceso isoentálpico, 
 
𝑖଼ =    𝑖ଵ଴                                            (𝟐. 𝟏𝟑)           
 
2.4.6 Válvula de expansión 
Se transforma el refrigerante líquido desde la temperatura y presión de condensación, 
a la temperatura y presión de evaporación. Al igual que en la válvula de estrangulamiento, 
se supone proceso isoentálpico, 
 
𝑖ଶ =    𝑖ଷ                                            (𝟐. 𝟏𝟒)           
 
2.4.7 Bomba de disolución 
Su función es hacer circular la disolución desde el absorbedor hasta el generador. 
 
- Balance de energía  
 
?̇?௘ =    ?̇?ௗ ∙ (𝑖ଽ − 𝑖ହ)                                            (𝟐. 𝟏𝟓)           
 
2.4.8 Recuperador de calor 
En el intercambiador de recuperación de calor es necesario hacer notar el 
desequilibrio existente entre los caudales másicos puestos en circulación, menor en el 
caso de la solución pobre que en la rica.  
Observando la Figura 2.23, al recuperador de calor entra por un lado caudal de 
disolución ṁୢ  con entalpía iଽ , y por el otro caudal de solución fuerte en absorbente 
(ṁୢ − ṁ୰) con entalpía i଻. Tras el intercambio de calor, el flujo de caudal de disolución ṁୢ 
con entalpía i଺ continúa hacia el generador, mientras que el flujo solución fuerte en 
absorbente (ṁୢ − ṁ୰) con entalpía iଵ଴ vuelve al absorbedor. 
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                             Figura 2.23 Funcionamiento del recuperador de calor 
 
 
- Balance de energía  
 
(?̇?ௗ − ?̇?௥) ∙ (𝑖଻ − 𝑖ଵ଴) =    ?̇?ௗ ∙ (𝑖଺ − 𝑖ଽ)                                              (𝟐. 𝟏𝟔)           
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En las Figuras 2.24 y 2.25, se puede observar la posición de cada uno de estos 
componentes descritos en el ciclo de absorción. 
 
Figura 2.24 Ciclo de absorción en una máquina de absorción unicarcasa.                     




           Figura 2.25 Máquina de absorción de doble carcasa. Fuente: www.upv.es (2014) 
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En capítulos anteriores, se ha analizado la importancia del generador en el conjunto 
de la máquina de absorción, se ha descrito la funcionalidad del mismo, e incluso se han 
realizado balances de masa y energía; sin embargo, en este punto se profundiza aún 
más en torno a este dispositivo, sobre el que se centra este proyecto, estudiando sus 
tipos, su evolución y estudios anteriores de interés. 
Así, comenzando por los tipos de generador, estos se pueden clasificar en función de 
la forma en la que se aporta el calor externo al mismo. 
3.1 GENERADORES DE CALENTAMIENTO DIRECTO 
Se trata de los generadores en los que el calor se aporta directamente desde la 
fuente de energía. Puede ser mediante combustión en los que la llama incide 
directamente sobre las superficies del generador, o por calentamiento directo mediante 
resistencias eléctricas.  
3.2 GENERADORES DE CALENTAMIENTO INDIRECTO 
Son aquellos en los que se utiliza un fluido caloportador que opera cediendo calor a la 
disolución que fluye por el intercambiador que actúa como el generador. El aporte de 
energía al fluido calefactor puede realizarse quemando algún combustible en una caldera, 
para producir agua caliente o vapor de agua, o bien utilizando calores residuales de 
distintos procesos, o calor de origen renovable. 
Este tipo de generadores son los más utilizados actualmente pues como se ha 
mencionado, permiten la utilización de calores residuales y energía gratuita para 
satisfacer la entrada de calor.  
En un principio, para equipos de absorción se utilizaban intercambiadores de tubo y 
carcasa como generadores, los cuales para determinadas aplicaciones han ido quedando 
obsoletos a favor de los intercambiadores de placas, que son más compactos. 
3.2.1 Intercambiador carcasa y tubos 
Generadores de calentamiento indirecto de tipo inundado de tubos y carcasa 
Este tipo de intercambiadores se caracteriza porque el líquido permanece estancado 
en un recinto donde se sitúa un serpentín por donde circula el fluido de calentamiento. El 
tipo de ebullición es fundamentalmente ebullición nucleada, por lo que la diferencia de 
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temperaturas entre la pared y el fluido es la que caracteriza los coeficientes de 
transferencia de calor. 
Estos intercambiadores tienen como principal ventaja la no dependencia de 
condiciones hidrodinámicas, y que el coeficiente global de transferencia de calor no es 
demasiado sensible a la cantidad de vapor generado. Como principal inconveniente 
tienen que, para mezclas con diferencias grandes entre sus temperaturas de saturación, 
se produce un aumento de la temperatura de ebullición por acumulación del componente 
pesado, lo cual reduce el gradiente de temperaturas disponibles para la ebullición. 
Dentro de los generadores de tipo inundado, existen los generadores de vapor 
internos, que consisten en un haz de tubos encastrado directamente en el fondo de la 
columna de destilación, lo que los hace más económicos al ahorrar costes de la carcasa, 
aunque para aquellos diseños en los que se requieren diferencias de temperaturas 
pequeñas, las necesidades de área de intercambio del haz de tubos hace que sea 
imposible situarlos en la carcasa de la columna de destilación. 
 
Generadores de calentamiento indirecto en flujo forzado de carcasa y tubos 
Se caracteriza porque la corriente de líquido fluye con un cierto componente de 
velocidad, lo que hace que se obtengan mejores coeficientes de transferencia de calor, y 
no se encuentran tan influenciados por la diferencia de temperaturas entre la pared y el 
líquido. Dentro de este tipo, quizás los más utilizados son los intercambiadores de flujo 
forzado inducido por termosifón. 
El interés de un intercambiador de flujo forzado como generador en máquinas de 
absorción surge cuando se requieren diferencias de temperaturas pequeñas entre el 
fluido de calentamiento y el fluido de ebullición. Son por lo tanto adecuados para 
utilizarlos con mezclas binarias con una diferencia de temperaturas de ebullición grande. 
En el diseño de este tipo de intercambiadores debe tenerse en cuenta las características 
de las conexiones de salida del intercambiador, porque son propensos a inestabilidades y 
bajos ratios de recirculación si han sido mal diseñados. 
Sin embargo, hay que tener cuidado con el uso de termosifones en los equipos de 
absorción ya que el diseño de estos requiere conocer las características hidrodinámicas y 
de transferencia de calor en ebullición y un mal diseño compromete toda la instalación.  
Los generadores con termosifón pueden ser horizontales, produciéndose la ebullición 
en el lado de la carcasa, o de tipo vertical, donde puede producirse la ebullición tanto en 
la parte de la carcasa como en el interior de los tubos, siendo más común en el interior de 
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los tubos. El diseño horizontal se caracteriza por obtener ratios de circulación elevados, lo 
que redunda en altas eficiencias en el intercambio de calor, y un mejor comportamiento a 
los problemas de ensuciamiento. Además, la separación de las fases en este tipo de 
generadores es problemática para mezclas con altas diferencias de temperatura pues el 
componente pesado se tiende a acumular en el generador, aumentando la temperatura 
de ebullición.  En cambio, en el diseño vertical el parámetro crítico es el diámetro del 
tubo. Existe la posibilidad de establecer el flujo forzado por medio de una bomba, pero el 
uso de la bomba de recirculación aumenta los costes de la instalación, por lo que solo 
estaría justificada para flujos muy viscosos o en el caso de que el riesgo de 
ensuciamiento fuera alto. 
 
Generadores de calentamiento indirecto en película descendente de carcasa y 
tubos 
Este tipo de generadores se caracteriza porque el fluido se evapora a partir de una 
capa delgada sobre una pared. 
Al igual que los generadores de flujo forzado, pueden ser horizontales produciéndose 
la ebullición en el lado de la carcasa, o de tipo vertical, con la película en el exterior o el 
interior de los tubos. 
Este tipo de generadores se suelen utilizar cuando los gradientes de temperatura 
disponibles son pequeños, pues siguen ofreciendo coeficientes de ebullición altos. Los 
más comunes tienen la evaporación en el interior de los tubos con el líquido introducido 
en la parte superior y cayendo por gravedad en forma de una delgada película. La 
principal desventaja de producir vapor en el interior de los tubos es que se necesitan 
diámetros de tubo mayores haciendo este tipo de unidades más grandes. La principal 
ventaja de este tipo de generadores es que al encontrarse estos tubos sin presión 
estática entre la cabeza y el fondo, no existe un efecto de aumento de la temperatura de 
ebullición, por lo que los hacen adecuado para condiciones de alto vacío. Este tipo de 
configuración es una buena solución para mezclas con diferencias de temperatura de 
saturación grandes y los casos en que se tengan condiciones de vacío, como es el caso 
de la mezcla agua-bromuro de litio. 
Las configuraciones de generadores más comunes en la literatura sobre las máquinas 
de absorción y el proceso de desorción son los generadores que implican ebullición 
nucleada en la piscina, como por ejemplo, generadores de calentamiento indirecto de tipo 
inundado de tubos y carcasa, y generadores de película descendente sobre tubos 
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horizontales o verticales, es decir, generadores de calentamiento indirecto en película 
descendente de tubos y carcasa. Como se ha mencionado en la descripción de este 
último tipo de intercambiadores en apartados anteriores, estos son más adecuados con 
fuentes de calor de baja temperatura (Fujita, 1993). Además, los estudios realizados por 
Charters et al. (1982) y Yoshitomi et al. (1981) sugieren que se requiere una temperatura 
de sobrecalentamiento (diferencia de temperaturas entre la pared y la temperatura de 
saturación de la solución) de aproximadamente 10ºC para que comience la ebullición.  
Kim y Kim (1999) estudiaron la desorción de la caída de películas delgadas en los 
tubos a temperaturas de sobrecalentamiento de la pared de menos de 10ºC para evitar la 
ebullición. Observaron una mejora en la tasa de desorción al aumentar la presión, y 
argumentaron que las altas temperaturas de la solución a altas presiones de desorción 
disminuyen la viscosidad y el espesor en los tubos. 
3.2.2 Intercambiador de placas 
Inicialmente predominaba el uso de intercambiadores de carcasa y tubos para ser 
utilizados como dispositivos de una máquina de absorción, por ello se puede encontrar 
una notable mayor cantidad de literatura sobre estos intercambiadores que sobre los 
intercambiadores de placas para esta aplicación. Sin embargo, en los últimos años, 
muchos de los estudios realizados en este marco reflejan la necesidad de encontrar un 
sistema de refrigeración a pequeñas escalas, para por ejemplo, como se estudiará en 
mayor profundidad más adelante, aplicaciones como la refrigeración de pequeños 
dispositivos electrónicos (Kim et al. 2008). 
 Es sabido que una de las principales ventajas de los intercambiadores de placas 
frente a los de carcasa y tubo es su compacidad, característica que encaja perfectamente 
en estos desarrollos llevados a cabo recientemente. Por esto, los intercambiadores de 
placas están robando el protagonismo a los de carcasa y tubos y se pueden encontrar 
interesantes estudios sobre los mismos en la literatura abierta.  
Las configuraciones más efectivas para el intercambio de calor en un generador de 
una máquina de absorción han sido estudiadas por Shitara y Nishiyama (1995), y se 
presentan en la Figura 3.1. 
 
Generadores de calentamiento indirecto en intercambiador de placas con flujo en 
sentido único hacia arriba tanto para solución como para vapor 
En esta configuración encontraron que los coeficientes de transferencia de calor 
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dependían de la posición del intercambiador. En la parte baja del generador se generaba 
vapor inmediatamente cuando entra la solución y se observaban coeficientes de 
transferencia de calor altos. En la parte superior del intercambiador, debido a la cantidad 
de vapor generada, se manifestaba una pérdida de área de transferencia de calor, de 
forma que el coeficiente de transferencia de calor disminuía. 
 
Generadores de calentamiento indirecto en intercambiador de placas con flujo en 
hacía abajo de la solución y hacia arriba para vapor 
La mayor problemática encontrada con este tipo de configuración es la inundación de 
los canales para generaciones altas de vapor, por lo que no es recomendada. 
 
Generadores de calentamiento indirecto en intercambiador de placas con flujo en 
sentido único hacia abajo tanto para solución como para vapor 
Los autores no encontraron en este caso limitaciones de operación. 
Tanto para esta configuración como para la anterior, es decir, las dos de película 
descendente, la cantidad de vapor influenciaba en gran medida los coeficientes de 
transferencia de calor, lo que refleja una predominancia de la ebullición convectiva. En el 
primer caso, donde el flujo de solución y el flujo de vapor circulan en el mismo sentido 
hacia arriba los coeficientes de transferencia de calor eran proporcionales al cuadrado de 
la diferencia de temperaturas, reflejando efectos de nucleación en los experimentos. 
 
 
Figura 3.1 Los tres tipos de intercambiador de placas en el correspondiente orden en que 
han sido citados (de izquierda a derecha). Fuente: Shitara y Nishiyama (1995) 
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En cuanto a los estudios realizados: 
 
Marcos et al (2008) realizaron numerosos experimentos en un intercambiador de 
placas que actuaba como un desorbedor a alta temperatura con el fin de determinar los 
coeficientes de transferencia de calor en el proceso de ebullición. El par de fluido fue 
aceite térmico-LiBr y se consiguieron registrar los suficientes datos como para calcular el 
coeficiente global de transferencia de calor y el coeficiente de transferencia de calor para 
la solución LiBr- H2O en flujo forzado. A su vez, se calculó la caída de presión producida 
por la ebullición del refrigerante. Se demostró que la mayor parte del calor suministrado al 
generador es utilizado para el proceso de desorción del refrigerante. 
Zacarías et al. (2010) presentaron el estudio experimental de un intercambiador de 
calor de placas de fusión (PHE) durante condiciones de ebullición de una solución de 
nitrato de litio en amoniaco. Esta investigación se centra en una evaluación de los 
parámetros térmicos y de caída de presión, actuando el intercambiador en condiciones de 
trabajo de un generador de una máquina de absorción de simple efecto. 
Venegas et al. (2012) realizaron la evaluación experimental sobre la transferencia de 
calor durante la ebullición de solución de nitrato de amoniaco-litio subenfriado y saturado 
en un intercambiador de calor de placas de fusión el cual actuaba bajo las condiciones 
típicas de funcionamiento de una máquina de absorción de simple efecto. 
García-Hernando N. et al. (2011) estudiaron la influencia de la caída de presión en un 
intercambiador de placas sobre la temperatura de ebullición para pares de fluidos LiBr-
H2O y NH3-H2O. Para este segundo par de fluidos se comprobó que se pueden permitir 
altas caídas de presión en  la solución sin que se observen cambios significantes en la 
temperatura de saturación y el rendimiento del intercambiador de placas. Para el caso de 
LiBr-H2O, como la presión de trabajo normalmente es pequeña, esta caída de presión 
debe tomarse como un parámetro limitante en el uso de intercambiadores de placas 
como generadores. En este caso, la caída de presión afectaba considerablemente la 
temperatura de ebullición de la solución entrante en el intercambiador, y por lo tanto, 
podía ser necesaria una mayor temperatura del fluido de calentamiento. 
Bourouis M. et al. (2014) realizaron una caracterización experimental del proceso de 
absorción y desorción en una máquina de absorción utilizando intercambiadores de 
placas. Los pares de fluidos utilizados son el NH3 / LiNO3 y NH3/(LiNO3 + H2O) y se 
presenta una breve revisión de las propiedades termodinámicas y de transporte 
disponibles en la literatura abierta. 
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3.2.3 Tipos de instalación según la energía de entrada al generador 
Existen tres tipos principales de instalación con obtención de efluentes térmicos 
residuales o gratuitos en los que se recomienda mayoritariamente la instalación de 
máquinas de absorción. 
 
Instalaciones con cogeneración para producción de agua caliente y motores de 
combustión. 
La máquina de absorción puede ser alimentada con energía térmica procedente de 
los motores de combustión. Esta energía se obtiene de la recuperación del calor de los 
humos procedentes de la combustión y del agua caliente de refrigeración de las camisas 
del motor. El esquema de esta configuración se presenta a través de la Figura 3.2. 
 
 
Figura 3.2 Ciclo de absorción alimentado por cogeneración de motores de 
combustión.    Fuente: www.empresaeficiente.com (2014) 
 
Instalaciones con cogeneración para producción de vapor y calderas de 
recuperación 
En las calderas de recuperación para gases de escape de turbinas se obtiene vapor a 
distintas presiones que puede utilizarse para las máquinas de absorción. De esta manera 
se puede obtener un rendimiento de en torno a un 30% de la potencia aportada en 
combustión como potencia frigorífica disponible. 
Las instalaciones de cogeneración mediante turbina de gas y ciclo combinado con 
ciclo de vapor exigen que el consumo eléctrico sea constante, ya que la turbina alcanza 
sus máximos rendimientos a plena carga, siendo desaconsejable su utilización para 
instalaciones que van a ser utilizadas frecuentemente a carga parcial. 
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El esquema de esta configuración se presenta a través de la Figura 3.3. 
 
Figura 3.3 Ciclo de absorción alimentado por cogeneración de turbina de gas.  
Fuente: www.empresaeficiente.com (2014) 
 
Instalaciones con energía solar 
Los paneles solares producen agua caliente a una temperatura aproximada de 80ºC; 
y mediante un intercambiador de calor, el circuito de los paneles cede su energía al agua 
almacenada en un tanque de acumulación. 
La máquina de absorción se alimenta con el agua caliente del tanque, y produce frío 
que es distribuido en él a través de los fan-coils. 

















Figura 3.4 Ciclo de absorción alimentado por energía solar.                                                 
Fuente: www.empresaeficiente.com (2014) 
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3.3 ESTUDIOS PREVIOS UTILIZANDO MEMBRANAS EN 
EL GENERADOR 
A continuación, se exponen los estudios más relevantes que investigan la viabilidad 
de esta tecnología. 
Schoffield et al. (1990) desarrolló la ecuación para la transferencia de masa y energía 
en el proceso de destilación por membrana. Se introdujo el concepto de temperatura de 
polarización en la destilación por membrana y se demostró la importancia de la misma a 
la hora de interpretar los resultados experimentales. 
Por primera vez, Sudoh M. et al. (1997) describió las características del proceso de 
destilación por membrana en contacto directo con la solución de LiBr (concentración 0-
55% en peso), en el que se usó una membrana hidrófoba de politetrafluoroetileno 
(PTFE). Los autores afirman que la capa límite de concentración y la capa limite térmica 
eran casi insignificantes en el proceso de destilación. Sin embargo, la influencia del flujo y 
temperatura de alimentación en el flujo de permeación no se menciona en el artículo.  
Riffat y Bol (2004) informaron de un estudio sobre una ARS (Absorption Refrigeration 
System)  en el que se introduce un dispositivo de desorción a base de membrana en un 
sistema convencional. Se logró obtener un COP de 0,06 cuando el sistema fue 
alimentado con agua caliente a 80ºC con un absorbedor y condensador enfriando agua a 
una temperatura de 30ºC. Los autores sugirieron que el bajo valor del COP del sistema, 
en comparación con un valor teórico mucho mayor de 0,5, podría mejorarse mediante el 
uso de membranas de mayor permeabilidad. El estudio menciona el uso de membranas 
de polímero y de silicio poroso, pero no proporciona ninguna información sobre las 
propiedades geométricas de la membrana y  las propiedades de transporte ni tampoco 
proporciona un análisis de las características termohidráulicas del flujo de desorción (el 
espesor de flujo de la solución, velocidad, etc.). 
Thorud et al. (2006) estudiaron los efectos del espesor de flujo de la solución y la 
diferencia de presión a través de la membrana sobre la tasa de desorción de vapor de 
agua en un dispositivo de desorción a base de membrana. Sus estudios sobre dos 
espesores de microcanales 170 y 745 micras mostraron una mayor tasa de desorción en 
el caso de canales de 170 micrones de espesor. Además, sus pruebas mostraron un 
aumento en la tasa de desorción cuando se aumentó la diferencia de presión a través de 
la membrana de 6,0 a 12 kPa. 
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Kim et al. (2008) desarrollaron un sistema de bomba de calor en miniatura basado en 
absorción. Este estudio vino motivado porla necesidad de la disipación de las altas 
temperaturas que se generan en chips electrónicos de alto rendimiento, como los 
microprocesadores. Trabajaron con el par de fluido LiBr-agua, analizando la actuación del 
conjunto generador-condensador. El generador, de microcanales, y el condensador, 
aletas, se comunicaban a través de una membrana hidrófoba. 
Wang et al. (2009) presentaron el proceso de desorción de una solución acuosa de 
bromuro de litio mediante la destilación por membrana de vacío. Se utilizó como 
dispositivo de desorción un módulo de membrana de fibra hueca hecha con fluoruro de 
polivinilideno.  Los resultados mostraron que la permeación del flujo de vapor de agua 
aumenta con el aumento de la temperatura de alimentación y del flujo de alimentación. A 
su vez, el flujo de permeación aumentaba con la caída de presión absoluta en el lado de 
la carcasa. En este estudio, la destilación  mediante membrana de vacío para el sistema 
de refrigeración por absorción de bromuro de litio demostró ser un modo de desorción 
eficiente y barato. 
Isfahani et al. (2013) presentaron un estudio sobre la eficacia de las membranas 
nanofibras altamente porosas para su aplicación en absorbedores y desorbedores 
basados en membranas. Estudios de permeabilidad mostraron que membranas con un 
tamaño de poro mayor de aproximadamente 1 micra tienen una permeabilidad suficiente 
para su aplicación en el intercambiador de calor del absorbedor. En cambio, para el 
intercambiador de calor de desorción se verificó que podía ser usada membranas con 
poros más pequeños. Se llevaron a cabo estudios paramétricos en ambos procesos de 
absorción y desorción. Para el proceso de desorción los estudios se centraron en los 
efectos de la temperatura de la pared, las presiones de vapor de la solución, y la 
velocidad de la solución sobre la tasa de desorción. Se lograron tasas de absorción y 
desorción significativamente mayores que en los absorbedores y desorbedores de 
película descendente. 
Isfahani et al. (2014) estudió la física de la desorción de agua en un flujo de solución 
de bromuro de litio (LiBr) a través de una matriz de microcanales tapados por una 
membrana hidrófoba porosa. Se estudiaron los efectos de diferentes parámetros tales 
como la temperatura de la pared y de la solución, la presión de vapor, y el flujo de masa 
de la solución sobre la tasa de desorción. Se analizaron dos mecanismos diferentes de 
desorción: (1) difusión directa de moléculas de agua fuera de la solución y su posterior 
flujo a través de la membrana y (2) la formación de burbujas de vapor de agua dentro de 
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la solución y su ventilación a través de la membrana. El modo desorción dominante a 
bajas temperaturas de la superficie resultó ser la difusión directa, y su magnitud puede 
relacionarse directamente con la presión de vapor, la concentración de la solución, y la 
temperatura de la pared calentada. La desorción en el régimen de ebullición fue 
controlada predominantemente por la presión de flujo de la solución y el flujo de 
masa. Estudios de visualización a microescala sugirieron que en un flujo de masa crítico, 
algunas burbujas llevan a cabo la desorción a través de los microcanales de la solución 
en lugar de ser ventilado a través de la membrana. Finalmente, se logró un orden de 
magnitud mayor de tasa de desorción en comparación con un estudio previo en un 
dispositivo de desorción a base de membrana. 
De acuerdo con la revisión bibliográfica que hemos realizado, teniendo en cuenta la 
documentación disponible en la literatura abierta, existen muy pocos estudios tanto 
teóricos como experimentales sobre el tema. También se ha podido constatar un interés 
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4.1   INTRODUCCIÓN DE LAS MEMBRANAS  AL 
GENERADOR DE LAS MÁQUINAS DE ABSORCIÓN 
Los sistemas de refrigeración por absorción (ARS Absorption Refrigeration System) 
existentes emplean grandes máquinas que son tanto voluminosas como caras. El alto 
coste inicial del sistema así como sus necesidades de operación y mantenimiento han 
limitado el uso de los ARS para las grandes instalaciones. El desarrollo de sistemas más 
compactos, de bajo coste y robustos para aplicaciones a pequeña escala podría ampliar 
el uso de estos sistemas de absorción. 
Dependiendo de la elección de los pares de fluido de trabajo, los sistemas de 
absorción más habituales se clasifican en sistemas de amoniaco-agua y sistemas de 
agua-bromuro de litio (LiBr-agua). Los estudios que serán analizados a continuación, se 
centran en el sistema de agua LiBr en el que se utiliza agua como refrigerante y una 
solución de agua LiBr como absorbente. 
Se sabe que el sistema de refrigeración por absorción con LiBr (LBARS) difiere de los 
sistemas de refrigeración por compresión en que su rendimiento viene impulsado por la 
energía calorífica en lugar de por la energía mecánica. Sin embargo, como se ha 
expuesto anteriormente, el coeficiente de operación (COP) en el sistema de refrigeración 
por absorción es mucho menor que en los enfriadores de compresión (Vargas et al. 
2009). LBARS tiende a tener un rendimiento de ahorro energético elevado, ya que puede 
utilizar calor residual. Con la escasez de energía, la energía de bajo nivel térmico, como 
la energía solar, la geotérmica y la energía de baja temperatura del calor residual, los 
LBARS se han convertido en muy útiles y eficientes. Sin embargo, no toda la energía 
regenerativa se puede utilizar como generadora de calor porque la temperatura de la 
energía regenerativa es relativamente menor que 85ºC (Ma et al. 1998). LBARS 
tradicionales de simple efecto no pueden operar de forma efectiva cuando son 
alimentados con recursos caloríficos a temperaturas menores a los 80ºC debido al bajo 
COP, y al hecho de que la solución de LiBr acuoso debe calentarse hasta su punto de 
ebullición de manera que el agua puede vaporizarse de la solución y ser transportada de 
manera continuada. La gran superficie de contacto necesaria para separar el vapor de 
agua de la solución LiBr acuosa hace al generador tradicional demasiado voluminoso y 
pesado para ser instalado en dispositivos de pequeña escala. Por lo tanto, desde el punto 
de vista de la aplicación de energía de bajo nivel térmico y pequeña escala el generador 
tradicional en LBARS parece deficiente. 
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Para mejorar el proceso de desorción a través de la reducción de la resistencia que 
las moléculas de agua encuentran cuando se difunden fuera de la solución, ésta puede 
ser limitada mecánicamente en microcanales por una membrana hidrófoba porosa, 
formando así películas delgadas. 
La destilación por membrana (MD, Membrane Destilation) es un proceso de 
extracción de vapor de la solución acuosa a una temperatura que puede ser mucho 
menor que el punto de ebullición de la solución, como se puede visualizar en la Figura 
4.1. Este punto de ebullición se define como la temperatura a la cual la presión de vapor 
de la solución acuosa es igual a la presión del ambiente que la rodea. 
 Además, se sabe que la tasa de crecimiento de las burbujas es lenta en la solución 
de LiBr (Nakoryakov et al.) debido al bajo coeficiente de difusión del agua. La tasa de 
crecimiento de las burbujas es un orden de magnitud más lento que en agua pura, el 
crecimiento de la burbuja en la solución de LiBr está limitado por la difusión de masa en 
lugar de por la transferencia de calor, como en el agua pura.  Por lo tanto, se requiere una 
temperatura significante de sobrecalentamiento de la superficie para que las burbujas 
puedan hacerse lo suficientemente grandes como para apartarse de la superficie de 
transferencia de calor (la fuerza de flotación debe ser superior a las fuerzas de tensión 
superficial durante el proceso de salida). A temperaturas moderadas, las burbujas 
permanecen en la superficie e impiden el proceso de transferencia de calor. El flujo de 
ebullición de la solución a través de microcanales delgados puede reducir potencialmente 



















             Figura 4.1 Proceso de desorción en el generador.  Fuente: Isfahani et. al (2013) 
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El mecanismo de transporte de vapor de agua es el siguiente: Se forma una interfaz 
líquido-vapor en las entradas de los poros de la membrana. Al mantener una diferencia 
de temperatura entre ambos lados de la membrana, aparece una diferencia de presión de 
vapor de agua. Como resultado, las moléculas de agua se evaporan en la interfase 
caliente, atraviesan la membrana en fase de vapor y se condensan en el lado frio. Por 
otra parte, la fuerza motriz de la difusión del vapor de agua a través de los poros de las 
membranas es la diferencia de presión del vapor de agua causada por la diferencia de 
temperatura entre ambos lados de la membrana, es decir, no necesita la alimentación 
caliente para ser calentado hasta el punto de ebullición de la solución acuosa mientras 
exista la diferencia de temperatura entre los dos lados de la membrana porosa. En 
cambio, en el proceso de destilación tradicional, la solución debe calentarse al menos 
hasta el punto de ebullición de la solución para que tenga lugar el proceso de separación. 
Por lo tanto, el proceso de destilación por membrana muestra una significativa 
superioridad respecto al proceso de destilación tradicional en términos de requisito de 
temperatura de entrada por parte del calentador. 
La destilación por membrana, que comprende el proceso de separación de membrana 
y el proceso de destilación, es una nueva técnica que se está haciendo popular en 
procesos de separación de solución. Es ampliamente utilizada en el tratamiento de aguas 
residuales, purificación del agua, concentración de la solución y cristalización, etc.  
Como se expondrá en apartados posteriores, los materiales utilizados en este tipo de 
membranas microporosas hidrófobas son polipropileno (PP), politetrafluoroetileno 
(PTFE), y el fluoruro de polivinilideno (PVDF). De acuerdo con los métodos de 
funcionamiento en refrigeración de vapor de agua, el modo de destilación por membrana 
de vacío se puede clasificar en destilación por membrana con contacto directo (DCMD 
Direct Contact Membrane Distillation), destilación por membrana con hueco de aire 
(AGMD Air Gap Membrane Distillation), destilación por membrana con barrido de gas 
(SGMD Sweeping Gas Membrane Distillation), y destilación por membrana de vacío 
(VMD Vacuum Membrane Distillation). Existen dos condiciones básicas para que el 
proceso de separación en destilación por membrana pueda funcionar con normalidad: 
una es la hidrofobicidad del material de la membrana que asegura que solo el vapor de 
agua puede difundirse a través de los poros de la membrana mientras que la solución 
líquida no puede. La otra es la diferencia de presión de vapor de agua causada por la 
diferencia de temperatura entre los dos lados opuestos de la membrana. La diferencia de 
presión de vapor de agua, que funciona como la fuerza motriz, hace posible que el vapor 
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de agua se difunda a través de los poros de la membrana y se genere un suficiente flujo 
de ebullición sin la necesidad de una alimentación de calor hasta alcanzar el punto de 
ebullición (Qtaishat et al., 2008). 
 Además, el volumen del módulo es pequeño y el peso es bajo en comparación con el 
generador tradicional. El módulo de la membrana de fibra hueca es ligero y práctico ya 
que PP, PTFE y PVDF resultan macromoléculas de material orgánico en lugar de material 
metálico. Por ejemplo, la densidad del material PVDF es de aproximadamente 
1,75  a  1,78   ∙ 10ଷ kg mଷ⁄ , mientras que la densidad del cobre es 7,9 ∙ 10ଷ kg mଷ⁄ , lo cual 
demuestra la mayor ligereza del primero. El módulo también se monta fácilmente y puede 
disponerse tanto en serie como en paralelo. Además, la membrana de fibra hueca puede 
ofrecer una enorme área de contacto específica para la solución en un espacio limitado, 
un área de contacto casi 7 veces tan grande como la de metal en el módulo de 
construcción y volumen similares (Wang et al., 2009). Por todos estos puntos, el módulo 
de destilación por membrana es más ventajoso que los tradicionales. 
4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MEMBRANA 
Como ya se ha mencionado, se utilizan membranas hidrófobas microporosas para el 
proceso de MD. Como regla general, la membrana utilizada en el proceso de MD debería 
tener una baja resistencia a la transferencia de masa y una baja conductividad térmica 
para evitar las pérdidas de calor a lo largo de ella, además de tener una buena 
estabilidad térmica para temperaturas extremas. A continuación se describirán las 
principales variables que se han tenido en cuenta a la hora de realizar el estudio de 
mercado de membranas: 
4.2.1 Grosor de la membrana 
El grosor de la membrana es una característica significativa en el proceso de MD. 
Existe una relación inversamente proporcional entre el grosor de la membrana y el flujo a 
través de la misma. Este último se ve reducido a medida que tomamos una membrana 
más gruesa, debido a que la resistencia a la transferencia de masa aumenta.  Las 
pérdidas de calor también se ven reducidas con membranas más gruesas. 
La transferencia de masa en el proceso de MD está controlada por 3 mecanismos 
básicos como son la difusión de Knudsen, el flujo de Poiseuille y la difusión molecular. 
Esto da lugar a numerosos tipos de resistencia a la transferencia de masa resultantes del 
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momento ejercido sobre la membrana (resistencia viscosa), de la colisión de moléculas 
con otras moléculas (resistencia molecular) o propia de la membrana (resistencia de 
Knudsen). Respecto a la última resistencia de la Figura 4.2, “Surface   Resistance”,   se 
puede decir que es despreciable, pues el área superficial de la membrana es pequeña 
comparada con el área de los poros. 
 
Figura 4.2 Resistencias a la transferencia de masa en el proceso de destilación por membrana. 
Fuente: Alkhudhiri et. al (2011) 
 
La morfología de la membrana ha sido estudiada teóricamente por Lagana et al. 
concluyéndose que el grosor óptimo de la membrana debe ser en torno a los 30 µm -60 
µm.  
4.2.2 Porosidad  de la membrana 
El concepto de porosidad de una membrana se define como el volumen de todos los 
poros frente al volumen total de la membrana. Valores altos de porosidad conllevan una 
mayor área superficial de evaporación. En términos generales, una membrana con una 
alta porosidad tiene un alto flujo de permeación y bajas pérdidas de calor por conducción. 
La porosidad (ɛ) puede determinarse mediante la ecuación de Smolder-Franken: 
ɛ = 1 −
𝜌௠
𝜌௣௢௟
                                            (𝟒. 𝟏) 
Donde 𝜌௠ y 𝜌௣௢௟ son las densidades de la membrana y del material polimérico, 
respectivamente. 
De acuerdo con El-Bourawi et al., la porosidad de la membrana en el proceso de MD 
puede variar desde un 30% a un 85%. 
4.2.3 Tortuosidad  de la membrana 
La tortuosidad (τ) es la desviación de la estructura de poros respecto a su teórica 
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forma cilíndrica. Así, a mayores valores de tortuosidad, más reducido se verá el flujo de 





                                            (𝟒. 𝟐) 
4.2.4 Tamaño de poro 
En el proceso de MD se utilizan membranas cuyo tamaño de poro está entre 100 nm 
y 1 µm.  Al aumentar el tamaño de poro aumenta el flujo de permeación. Si la aplicación 
requiere altos valores de flujo de permeación, el tamaño de los poros deberá ser elevado. 
Si se pretende evitar el paso de líquido a través de la membrana, como es la aplicación 
concreta de este proyecto en el que la membrana en el generador de la máquina de 
absorción será la interfaz entre el vapor de agua generado por ebullición y la solución 
acuosa de LiBr, será más eficiente la elección como tamaño de poro el mínimo posible. A 
su vez, el tamaño de poro dependerá del fluido de trabajo y las condiciones de operación. 
En este caso se realiza una simulación con el mismo par LiBr-agua y condiciones de 
operación similares que Ahmed Hamza H. et al., el cual afirma que el tamaño de los 
poros debe estar en el rango de  0,45 µm- 1 µm. 
4.2.5 Conductividad térmica 
La conductividad térmica de la membrana puede ser calculada en base a la 
conductividad térmica de tanto el polímero kpol, como del gas kg, en este caso vapor de 
agua. La conductividad térmica del polímero depende de la temperatura, del grado de 
cristalinidad, y de la forma de los correspondientes cristales del polímero. La 
conductividad térmica de la mayoría de los polímeros es similar. Por ejemplo, la 
conductividad térmica del PVDF, PTFE y PP a 23ºC es 0,17-0,19, 0,25-0,27 y 0,11-0,16 
W ∙ mିଵ ∙ Kିଵ respectivamente.  
La conductividad térmica del PTFE puede ser estimada mediante la siguiente 
ecuación: 
 
𝑘௦ = 4,86 ∙ 10
ିସ ∙ 𝑇 + 0,253                                            (𝟒. 𝟑) 
 
Siento T la temperatura del material polimérico de la membrana en Kelvin. 
La conductividad térmica de la membrana se toma normalmente, como se ha 
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mencionado anteriormente, como dependiente de ambas conductividades térmicas, tanto 
del polímero como del gas: 
𝑘௠ = (1 − ɛ) ∙ 𝑘௦ +   ɛ ∙ 𝑘௚                                            (𝟒. 𝟒) 
 
Sin embargo, Phattaranawik et al. sugirieron que debería ser calculada en base a sus 










                                            (𝟒. 𝟓) 
 
Khayer et al. propusieron maneras de reducir el calor perdido por conducción a través 
de la membrana, mediante el uso de membranas de materiales con baja conductividad 
térmica, usando unos valores altos de porosidad y una membrana gruesa. 
4.3 TIPOS DE MATERIALES PARA LAS MEMBRANAS 
Hoy en día, existen diferentes técnicas de fabricación para crear membranas 
dependiendo del material. Por ejemplo, las membranas de PVDF se realizan mediante 
inversión de fase, mientras que las membranas de PTFE se fabrican por estiramiento o 
sinterización. Las membranas de PP pueden fabricarse mediante inversión de fase o 
estiramiento. 
Además, dicha membrana debería estar unida a una capa que sea capaz de soportar 
los esfuerzos mecánicos a los que está sometido el absorbedor de la máquina de 
absorción. 
4.3.1 Polipropileno 
El polipropileno (PP) es similar en muchos aspectos a polietileno de alta densidad 
(HDPE). Sin embargo, en vez de formar una larga cadena de polímeros formada por 
componentes CH2 que se repiten, la molécula de polipropileno tiene una serie de grupos 
CH3 que cuelgan de la cadena principal de carbono. El PP es isotáctico, es decir, los 
grupos CH3 están orientados a un lado de la estructura principal de carbono. Esta 
orientación genera un mayor grado de cristalinidad, haciendo el PP más rígido y más 
resistente a la fluencia viscoelástica (la tendencia a deformarse bajo tensión) en 
comparación con polietileno (PE). El polipropileno se obtiene mediante la polimerización 
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del propileno en presencia de catalizadores alquilmetálicos.  
El propileno es el polímero comercial de más baja densidad y facilidad de moldeo. Se 
utiliza en una gran cantidad de láminas, fibras y filamentos. Entre sus propiedades cabe 
destacar su alto punto de fusión (no funde por debajo de los 160º C), una gran rigidez, 
alta resistencia a la rotura y a la abrasión, propiedades dieléctricas, bajo rozamiento, 
superficie brillante y flotación en agua. Es resistente a los ácidos, a los álcalis y a la 
mayoría de solventes orgánicos por debajo de 176 °F (80 °C). Su uso a altas 
temperaturas depende de condiciones térmicas más allá del calor pero, como regla 
general, el PP puede ser utilizado a temperaturas que van de 200 a 300 °F (93 °C a  
149 °C) si no se le aplica tensión y su alta estabilidad térmica le permite trabajar durante 
mucho tiempo a una temperatura de 100°C en el aire.  
También es resistente al agua hirviente pudiendo esterilizarse a temperaturas de 




- Alta resistencia a la tensión y a la compresión 
- Excelentes propiedades dieléctricas 
- Altamente resistente a la mayoría de ácidos y álcalis 
- Bajo coeficiente de absorción de humedad 
- Flexible y resistente a la fatiga 
- Resistente a la mayoría de solventes orgánicos por debajo de 176 °F (80 °C) 
- Puede ser sometido a esterilización por vapor 
 
Aplicaciones técnicas 
- Sector electrónico/eléctrico: componentes para la gestión térmica, componentes 
para sistemas de iluminación. 
- Sector automovilístico: componentes para la desgasificación de baterías o 
motores pequeños, medios de retención para sistemas de aire acondicionado en 
automóviles. 
- Otras aplicaciones: Tanques y depósitos químicos, mobiliario de laboratorio, 
placas de presión para filtros, componentes para bombas, prótesis, etc. 
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Tabla 4.1 Propiedades del polipropileno. Fuente: www.jq.com.ar (2014) 
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4.3.2 Polifluoruro de vinilideno  
El fluoruro de polivinilideno, polifluoruro de vinilideno o polivinilideno fluoruro (PVDF: 
Polyvinylidene fluoride) es un fluoropolímero termoplástico y es valorado por su dureza, 
estabilidad y ventajas de ingeniería. El PVDF es el homopolímero de fluoruro de 
vinilideno. Su insolubilidad y propiedades eléctricas altamente deseables son el resultado 
de la polaridad de los grupos CH2 y CF2 alternantes en la cadena polimérica. Se trata de 
un material muy resistente, el PVDF puede ser utilizado a temperaturas desde -80 a 
300 °F (-62 a 149 °C). No presenta oxidación ni degradación térmica durante la 
exposición continua a 300 °F (149 °C) y está disponible en formas moldeadas hechas a 
medida. En comparación con otros fluoropolímeros, tiene un proceso de fundido más fácil 
a causa de su punto de fusión relativamente bajo de alrededor de 177º C. 
El PVDF es un material plástico especial en la familia de los fluoropolímeros, que se 
utiliza generalmente en aplicaciones que requieren la más alta pureza, fuerza y 
resistencia a los solventes, ácidos, bases, generación de calor y baja emisión de humos 
durante un evento de fuego. Por ejemplo, en caso de necesidad de un polímero que 
pueda soportar la exposición a condiciones térmicas, químicas o ultravioletas extremas, 
el PVDF ofrece una gran estabilidad similar al rendimiento de fluoropolímeros en estas 
condiciones. 
 
Propiedades de resistencia excepcionales 
El fluoruro de polivinilideno (PVDF) es un fluorocarbono clasificado como 
"autoextinguible, grupo 1". No se ve afectado por la exposición prolongada a la luz solar 
ni otras fuentes de radiación ultravioleta. Conserva sus propiedades en condiciones de 
alto vacío y radiación gamma y, además, es resistente a la mayoría de ácidos y álcalis. El 
PVDF es el material de elección cuando se prevé que la estructura porosa se va a 




- Baja conductividad térmica 
- Alta resistencia a la corrosión química 
- Dureza y resistencia mecánicas superiores a la de otros fluropolímeros 
- Alta resistencia al calor y a la abrasión. Temperatura de trabajo: Hasta 170ºC 
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- Resistente a la mayoría de productos químicos y disolventes 
- Baja permeabilidad ante la mayoría de gases y líquidos 
- Resiste la exposición a condiciones térmicas y químicas extremas 
- No se ve afectado por la exposición prolongada a la radiación ultravioleta 
 
Aplicaciones técnicas 
- Fabricación de tuberías 
- Empleado en industria química y médica. 
- Semiconductores 
- Aplicaciones aeroespaciales 
- Soportes de membrana 
 
En cuanto a propiedades físicas del material se presentan en la Tabla 4.2: 
 
 
Tabla 4.2 Propiedades del polivinilideno.        
 Fuente: www.tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.es (2014) 
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4.3.3 Politetrafluoroetileno   
El politetrafluoroetileno (PTFE: Polytetrafluoroethylene), mejor conocido por el nombre 
comercial de Teflón, es un polímero vinílico. Su estructura, a diferencia de su 
comportamiento, es similar a la del polietileno. Se forma a partir del monómero 
tetrafluoroetileno por polimerización vinílica de radicales libres.  
La virtud principal de este material es que es prácticamente inerte, es decir, que no 
reacciona con otras sustancias químicas excepto en situaciones muy especiales. Esto se 
debe básicamente a la protección de los átomos de flúor sobre la cadena carbonada. 
Esta carencia de reactividad hace que su toxicidad sea prácticamente nula, y es, de 
hecho, el material con el coeficiente de rozamiento más bajo conocido. Otra característica 
importante es su impermeabilidad, manteniendo además sus cualidades en ambientes 
húmedos. 
A su vez, es un gran aislante eléctrico y sumamente flexible, no se altera por la acción 
de la luz y puede funcionar en entornos operativos y de procesamiento a altas 
temperaturas (500 °F / 260 °C en servicio continuo). Además de todas estas cualidades, 
se conoce al PTFE especialmente por su gran anti adherencia. 
Es un polímero versátil que se utiliza en una amplia gama de productos para los 
sectores del cuidado de la salud, el sector industrial y aplicaciones de alta tecnología.  
El PTFE poroso ofrece excelentes propiedades térmicas, eléctricas, mecánicas y 
químicas, así como un elevado control sobre el tamaño de los poros, la permeabilidad, la 
presión de entrada de agua, y el espesor. El PTFE es una opción ideal para una amplia 




- Inerte a productos químicos 
- Termorresistente (500 °F / 260 °C en servicio continuo) 
- El plástico más resistente a la fricción 
- El plástico de mayor resistencia química conocido 
- Excelente aislante eléctrico: tensiones de ruptura de 50 kV / mm 
- Antiadherente 
- Alta elongación: valores superiores a 350%  
- Alta resistencia a la tracción: hasta 30Mpa 
- Compatible con soldaduras ultrasonicas / térmicas y moldeos por inserción. 
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- Repelente al agua y al aceite 
- Flujo omnidireccional 
- Se puede esterilizar mediante vapor y óxido de etileno 
 
Aplicaciones técnicas 
- Sector electrónico/eléctrico: componentes para la gestión térmica y para sistemas 
de iluminación, precintos transpirables, sensores. 
- Sector automovilístico: Componentes para la desgasificación de baterías y 
motores pequeños. 
- Dispositivos médicos: componentes de ventilación para vaporizadores, filtros para 
contenedores de esterilización. 
- Otras aplicaciones: materiales arquitectónicos, cableado, utensilios de cocina 
(recubrimientos sartenes), industrias farmacéuticas y biotecnología. 
  
Politetrafluoroetileno microporoso 
Los materiales a base de politetrafluoroetileno microporoso (PTFE) ofrecen una 
opción competitiva al PTFE expandido. El PTFE microporoso se fabrica mediante un 
proceso de sinterizado que da lugar a una intrincada red de poros omnidireccionales con 
células abiertas que ofrecen un rendimiento excepcional sobre y por debajo de la 
superficie. 
Este proceso tiene como resultado un material sólido y duradero, de diseño flexible 
con ventajas excelentes a largo plazo. Puede ser fácilmente manipulado, ya sea 
manualmente o mediante equipos de alta velocidad con riesgos mínimos a que ocurran 
daños y se le pueden aplicar diversas técnicas como la soldadura por vibración o por 
calor. 
Diseñado para ofrecer precisión, exactitud y fiabilidad, el PTFE microporoso es un 
ejemplo de las normas tan críticas que se requieren a la hora de diseñar componentes 
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En cuanto a las propiedades físicas del material se presentan en la Tabla 4.3: 
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4.4  EJEMPLOS DE MEMBRANAS COMERCIALES 
ADECUADAS 
Gracias a diferentes empresas fabricantes y distribuidoras se ha podido encontrar en 
el mercado al menos un ejemplo (para PTFE hay dos), para cada tipo de material, de 
membrana que podría ser utilizada en el generador de la máquina de absorción. De estas 
membranas se han pedido a las empresas que facilitasen, principalmente, los datos 
correspondientes a las características principales analizadas en apartados  anteriores. A 
modo recordatorio se realiza un breve resumen de los rangos que deben cumplir estas 
características de las membranas comerciales seleccionadas para que el proceso de 
destilación sea óptimo: 
 
- Espesor de la membrana: 30 µm - 60 µm. 
- Tamaño de poro: 0,45 µm - 1 µm. 
- Porosidad de la membrana: 30% - 80%. 
- Tortuosidad: depende de la porosidad. 
 
Sin embargo, en cuanto a algunos de estos requerimientos se ha sido más permisivo, 
ya que en la simulación que será realizada posteriormente se prueban diferentes valores 
para los mismos, por lo que serán evaluadas membranas con valores para estas 
características algo fuera de tales rangos.  
Aparte de estos valores, se han solicitado otros tales como la vida en servicio o, por 
supuesto, el presupuesto. 
Cabe destacar, que en el mercado existen diferentes modos en los que se distribuyen 
están membranas: 
- Roll: la membrana viene enrollada formando un cilindro. 
- Disk: la membrana tiene forma de disco de diferentes radios. 
- Plana: una membrana plana, generalmente rectangular. 
 
La aplicación a estudiar necesita una membrana de, aproximadamente 50mm x 
100mm, tamaño que tendrá el generador, por lo que en caso de que seleccionásemos 
una tipo   ”Disk”   habría   que   tomar   un   diámetro  mayor   a   100mm  para   que   la  membrana  
pueda ser recortada y mantenga los requerimientos de medidas.  
El fabricante de la membrana “Disk”  confirmó  que  ésta no sufrirá ningún cambio en su 
                                                                                                           Modelización de un generador      
Sergio Montoya Pérez                                                              utilizando tecnología de membranas  
 
    -71- 
 
estructura interna al ser cortada, ya que ellos mismos, y la mayor parte de fabricantes 
que proporcionan este tipo de membranas obtienen las mismas a partir de un corte previo 
de una forma primaria y mayor. El fabricante de la membrana tipo   “Roll”,   a   su   vez,  
confirmó que tales propiedades eran invariantes al desdoblar y poner plana la membrana, 
y que el tamaño de poro se mantenía constante a lo largo de todo el cilindro, a pesar de 
estar enrollado. 
Al preguntar acerca de datos previos sobre la vida en servicio, los fabricantes han 
afirmado que no  disponían  de  ellos,  sin  embargo   tanto  el   tipo   “Roll”  como  el   tipo   “Disk”  
ofrecen la posibilidad de más de un uso; es decir,  del  tipo  “Roll”  se  puede cortar más de 
una membrana pues suelen ser rollos de más de 100cm de largo, y en el caso del tipo 
“Disk”, suelen distribuirse en forma de paquetes de discos, de forma que puedes obtener 
un paquete de 25 ó 50 discos de membrana. 
 
Membrana hidrófoba de Polipropileno ACCUREL® PP 1E HF-0812  
- Espesor de la membrana: 100 ±15 µm. 
- Tamaño de poro: 0.1 µm. 
- Porosidad: 60% (dato proporcionado mediante conversación via email con 
fabricante). 
- Coste: 197 euros sin IVA. 
- Tipo: Roll de 254 mm de ancho. 




Figura 4.3 Tamaño de poro de la membrana seleccionada, entre otros parámetros. 
Fuente: www.membrana.com (2014) 
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Figura 4.4 Presupuesto para la membrana ACCUREL® PP 1E HF-0812.  
Fuente: ACCUREL® 
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Figura 4.5 Hoja de características de la membrana ACCUREL® PP 1E HF-0812.  
Fuente: ACCUREL® 
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Membrana hidrófoba de Politetrafluoroetileno ADVANTEC© T050A142C 
- Espesor de membrana: 75 µm. 
- Tamaño de poro: 0,5 µm. 
- Porosidad: 78%. 
- Coste: 315 euros + 25% IVA (dato proporcionado mediante conversación via email 
con proveedor). 
- Tipo: Disk. Paquete de 25 membranas de disco de 142 mm de diámetro. 
- Rango de operación de temperaturas: -120  ̴ 260ºC. 
- Para más características visitar la web de ADVANTEC©. 
 
 
Figura 4.6 Tamaño de poro, porosidad y espesor de la membrana seleccionada, entre otros 
parámetros. Fuente: www.advanteccmfs.com (2014) 
 
 
Figura 4.7 Número de pedido para el diámetro y tamaño de poro seleccionados.  
Fuente: www.advanteccmfs.com (2014) 
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Membrana hidrófoba de Politetrafluoroetileno ANOW® MLT04504750N 
- Espesor  de  membrana:  150  ̴  250  µm. 
- Tamaño de poro: 0,45 µm. 
- Porosidad: 75% (dato proporcionado mediante conversación vía email con 
fabricante). 
- Coste: 22 dólares estadunidenses la unidad sin IVA, es decir, 17,62 euros la 
unidad sin IVA (el cambio está a 1 USD = 0.80102 EUROS) (Fecha de consulta 
10/2014). 
- Tipo: Roll de 270mm de ancho. 
- Rango de operación de temperaturas:    -120   ̴ 260ºC. 
- Para más características ver hoja de características adjunta a continuación. 
 
 
Figura 4.8 Número de pedido para el tamaño de poro seleccionado, entre otros parámetros. 
Fuente: ANOW® 
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Figura 4.9 Hoja de características de la membrana ANOW® MLT04504750N.  
Fuente: ANOW® 
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Figura 4.10 Presupuesto para la membrana ANOW® MLT04504750N.    Fuente: ANOW® 
 
Membrana hidrófoba de Polifluoruro de vinilideno NOVAMEN Flatsheet membrane 
PVDF10x10 ps1000nm 5 pieces 
- Espesor de membrana: 20 µm. 
- Tamaño de poro: 1 µm. 
- Porosidad: 70% (dato proporcionado mediante conversación vía email con 
fabricante). 
- Coste: 360 dólares estadunidenses sin IVA, es decir, 288,37 euros sin IVA (el 
cambio está a 1 USD = 0.80102 EUROS) (Fecha de consulta 10/2014). 
- Tipo: Plana: lámina plana de 10cm x 10cm. Incluye 5 unidades. 
- Para más características visitar la web de NOVAMEN. 
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Figura 4.11 Presupuesto para la membrana NOVAMEN. Fuente: NOVAMEN 
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5.1 INTRODUCCIÓN 
La simulación de los procesos, en este caso físico-químicos, es una de las más 
grandes herramientas de la ingeniería industrial. En este caso en concreto se utiliza para 
representar los procesos físicos de intercambio de calor y masa que se producen en el 
generador de la máquina de absorción en términos matemáticos, de forma que lo hagan 
mucho más simple de resolver. En algunos casos, como éste en el que se realiza una 
discretización de un volumen de control e iteraciones para cálculo de determinadas 
variables, resulta imprescindible y además proporciona tres ventajas fundamentales: (1) 
permite comprender qué sucede, (2) predice la estructura resultante, y (3) expone de 
forma transparente todo el conocimiento teórico necesario para su realización. Sin 
embargo, los dos principales puntos que hacen tan necesarias estas simulaciones en 
estudios de este tipo son el hecho de que resultan mucho más rápidas y baratas que 
diseñar e implementar los arreglos experimentales, y que proporcionan información muy 
detallada que resulta imposible de medir físicamente. 
En este modelo matemático, se desarrollan cálculos de transferencia, tanto balances 
de masa como de energía. En ambos casos, es necesario determinar coeficientes de 
transmisión basados en estudios experimentales. Dentro de los cálculos de estos 
balances y coeficientes, se ha de tener en cuenta las propiedades termofísicas de los 
fluidos, y la variación de las mismas a medida que varían los parámetros del modelo. 
Para el cálculo de estas propiedades se ha realizado una búsqueda de estudios previos 
con el fin de encontrar correlaciones óptimas para nuestra simulación. 
Será necesario partir de hipótesis determinadas, para poder avanzar en el cálculo de 
los procesos físicos, las cuales se realizarán a partir de datos empíricos de simulaciones 
similares. 
Para la realización de una correcta translación del problema matemático al lenguaje 
computarizado correspondiente, resulta necesario entender los procesos a modelizar, 
cuyas bases han sido expuestas en capítulos anteriores, y a continuación se resumirán 
con la finalidad de aclarar los conceptos más determinantes: el dispositivo de desorción 
es calentado por el calor residual u otra fuente de calor disponible, y el refrigerante se 
vaporiza dentro de la solución de LiBr. La tensión superficial y las acciones capilares de la 
membrana evitan que la solución líquida pueda fluir a través de los poros de la 
membrana. Solo el vapor generado puede escapar del desorbedor al condensador a 
través de la membrana hidrófoba, que representa la separación líquido-vapor.  
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Figura 5.1 Proceso de transferencia de calor a través del desorbedor-condensador.        
Fuente: Kim et. al (2008) (Modificado) 
 
Las Figura 5.1 y 5.2 muestra la configuración de un generador de una máquina de 
absorción como el que se pretende modelizar. Se observa cómo actúa en coflujo, donde 
una membrana hidrófoba separa el canal donde se dispone tanto el refrigerante como la 
solución a evaporar. 
 
Figura 5.2 Proceso de transferencia de calor y masa a través del desorbedor.                    
Fuente: Isfahani et. al (2014) 
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5.2 MODELO MATEMÁTICO DE GENERADOR DE 
PLACAS CON MEMBRANA 
Por un canal circula la mezcla de solución LiBr-H2O y el refrigerante, separados por la 
membrana, mientras que por el contiguo circula el agua de calentamiento; todos ellos 
circulando en coflujo. Es en el primero donde se producirá el proceso de transferencia de 
masa con disipación de calor, mientras que en el segundo únicamente existe 
transferencia de calor desde el seno del agua de calentamiento a la solución.  
 
El modelo matemático desarrollado con el fin de representar los procesos que se dan 
en el generador consiste en un sistema de ecuaciones no lineal, por lo que la 
discretización del volumen de control sometido a estudio sirve de herramienta para la 
resolución de este modelo de forma rápida y sencilla. La discretización permite obtener 
una solución numérica muy aproximada sobre un dominio, sobre el que están definidas 
ciertas ecuaciones diferenciales que caracterizan el comportamiento físico del problema, 
dividiéndolo en un número elevado de subdominios no intersectantes entre sí, 
denominados elementos finitos.  
 
De esta forma, se dividirá el canal en pequeños volúmenes de control de longitud 
igual a dz, como se ilustra en la Figura 5.3. 
Para cada volumen de control, se realizará un balance de masa y energía que definen 
el estado (n) de las condiciones del sistema disolución/refrigerante y permitirá determinar 
el estado siguiente (n+1). 
Por  un canal fluye caudal de disolución (ṁୢ) con una concentración en LiBr x y, 
separado por la membrana, caudal de refrigerante (ṁ୰). Ambos entran con temperaturas 
Tୢ  y T୰, respectivamente y en coflujo. Por el otro canal fluye el agua de calentamiento 
(ṁ୦), también en coflujo y entra con una temperatura T୦.  
Como se ha expuesto anteriormente, el calor se cederá desde el seno del fluido de 
calentamiento hacia el seno de la disolución, y este calor se empleará tanto en el cambio 
de fase del refrigerante como en el almacenamiento de calor en la disolución, la 
membrana y el vapor. Por todo esto, se busca calcular las temperaturas en el estado 
siguiente, las cuales guardarán la siguiente relación con las respectivas de su estado 
anterior, 
T୦ାଵ < T୦                                                        Tୢ ାଵ > Tୢ  
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5.2.1 Transferencia de calor 
Como se puede observar en la Figura 5.3, se produce la disipación de calor 
procedente del agua de calentamiento hacia la solución por medio de convección. 
La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se caracteriza 
porque se produce por medio de un fluido en movimiento (líquido o gas) que transporta 
calor entre zonas con diferentes temperaturas. La transferencia de calor por convección 




= ℎ ∙ 𝐴 ∙ ൫𝑇௦ − 𝑇௜௡௙൯                                              (𝟓. 𝟏) 
 
Donde h es el coeficiente de convección, A es el área del cuerpo en contacto con el 
fluido, 𝑇௦ es la temperatura en la superficie del cuerpo y 𝑇௜௡௙ es la temperatura del fluido 
lejos del cuerpo. 
 
Figura 5.3 Representación en detalle del volumen de control.                                   
Fuente: Kim et. al (2008) (Modificado) 
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= ℎ௦ ∙ 𝑃ෘ௦ ∙ (𝑇௪௛ − 𝑇௦) + ℎ௦
∗ ∙ 𝑃ෘ௦ ∙ (𝑇௦௠ − 𝑇௦) +
𝑑ṁ௦
𝑑𝑧





∗ ∙ 𝑃ෘ௥ ∙ (𝑇௥௠ − 𝑇௥) +
𝑑ṁ௥
𝑑𝑧
∙ 𝑖௥௠                                            (𝟓. 𝟒) 
 
ℎ௦
∗ ∙ 𝑃ෘ௦ ∙ (𝑇௦ − 𝑇௦௠) =
𝑑ṁ௦
𝑑𝑧
∙ (𝑖௥௠ − 𝑖௦௠) +
𝑘௠
𝛿
∙ 𝑃ෘ௥ ∙ (𝑇௦௠ − 𝑇௥௠)                                            (𝟓. 𝟓) 
 
ℎ௥
∗ ∙ 𝑃ෘ௥ ∙ (𝑇௥௠ − 𝑇௥) =
𝑘௠
𝛿
∙ 𝑃ෘ௥ ∙ (𝑇௦௠ − 𝑇௥௠)                                            (𝟓. 𝟔) 
 
ℎ௛ ∙ 𝑃ෘ௛ ∙ (𝑇௪௛ − 𝑇௛) = ℎ௦ ∙ 𝑃ෘ௦ ∙ (𝑇௪௛ − 𝑇௦)                                            (𝟓. 𝟕) 
 
Donde 𝑃ෘ es el perímetro, ℎ∗ es el coeficiente de transferencia de calor por convección 
modificado, el cual se detallará en apartados posteriores. A continuación se definen el 
resto de parámetros que aparecen en el sistema como recordatorio, pues ya han sido 
expuestos anteriormente: ℎ  es el coeficiente de transferencia de calor, i la entalpía, T la 
temperatura, 𝛿 el espesor de la membrana, 𝑘௠ el coeficiente de conducción térmica  y 
?̇?  el flujo másico. 
Se supone que la vaporización tiene lugar en la superficie de la membrana hidrófoba 
y que el vapor generado en cualquier otro lugar se mueve hacia la superficie de la 
membrana hidrófoba sin un intercambio de calor o masa apreciable con el líquido. 
Mediante la combinación del condensador y del dispositivo de desorción en un único 
componente, se conseguiría una reducción de tamaño significativa y se mantendría una 
alta diferencia de temperaturas gracias a los calentamientos y enfriamientos que se dan a 
cada lado, de modo que la transferencia de masa a través de la membrana se vería 
mejorada de forma notable. Sin embargo, como se ha mencionado, se produciría una 
gran pérdida interior de energía a través de la membrana, lo que aumentaría la carga de 
calor del desorbedor y condensador.  
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Coeficientes de transferencia de calor  
Los coeficientes de transferencia de calor (h) dependen de la naturaleza y el estado 
de agregación del fluido a través del cual fluye el calor.  
En el modelo matemático a desarrollar serán necesarios tanto el coeficiente de 
transferencia de calor por convección para el agua, vapor de agua y disolución. Para el 
cálculo de los mismos ha sido necesario realizar una búsqueda bibliográfica que 
permitiera encontrar las correlaciones más adecuadas para cada caso. 
 
Correlación empírica de Shah y London (1978) 
Esta correlación permite el cálculo del número de Nusselt para un flujo laminar, 
hidrodinámico y completamente desarrollado en un conducto rectangular, expuesto a un 
aporte externo uniforme de calor a través de una pared caliente. En esta simulación 
permitirá calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido 
de calentamiento (agua), de la solución LiBr-agua, y del refrigerante monofásico, 
tanto subenfriado como sobrecalentado. 
 
𝑁𝑢 = 8.235 ∙ (1 − 2.042 ∙ 𝐴𝑅 + 3.085 ∙ 𝐴𝑅ଶ − 2.477 ∙ 𝐴𝑅ଷ + 1.058 ∙ 𝐴𝑅ସ − 0.186 ∙ 𝐴𝑅ହ) 
(5.8) 
 





                                            (𝟓. 𝟗) 
 
Una vez calculado el Nusselt, solo quedaría despejar el coeficiente correspondiente 





                                            (𝟓. 𝟏𝟎) 
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A lo largo del modelo se han tenido que tener en cuenta las siguientes entalpías: hvs 
y hls  que son la entalpía de vapor saturado y la entalpía de líquido saturado a la presión 
de saturación del refrigerante, respectivamente. Éstas se obtienen en la Figura 5.4: 
 
Figura 5.4 Diagrama P-h (presión-entalpía) del agua.                                         
Fuente: ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS (2005) 
 
 
Correlación de Treybal (1968) 
Esta correlación permite calcular el coeficiente de transmisión de calor por 
convección modificado tanto para la solución como para el refrigerante. Este 
coeficiente viene modificado por la transferencia de masa, la cual aumentara el 
coeficiente original si coincide la dirección de transferencia de masa y de calor, y lo 
disminuirá en condiciones contrarias. La ecuación correspondiente viene definida para un 
proceso de condensación de un componente A en presencia de una mezcla de otros 
multicomponentes B, sin embargo, para nuestro caso, tal presencia de multicomponentes 
es nula, por lo tanto NB=0. 
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ℎ௠௢ௗ =




                                            (𝟓. 𝟏𝟓) 
 
Quedando en nuestro caso, 
 
ℎ௠௢ௗ =




                                            (𝟓. 𝟏𝟔) 
 
Siendo, para el cálculo del coeficiente de transmisión de calor por convección 
modificado de tanto la solución como el refrigerante, 𝑁஺ ∙ 𝑀஺ la fracción másica de 
refrigerante y 𝐶௣஺  el calor específico a presión constante del refrigerante. El componente 
A es obviamente para ambos casos el refrigerante vapor de agua porque es el fluido que 
cambia de fase, se condensa. La h es el coeficiente de transmisión de calor por 
convección original, para solución o refrigerante, dependiendo del coeficiente modificado 
que se quiera obtener. Se ha eliminado los parámetros del componente B al tenerse en 
cuenta únicamente el fluido que cambia de fase, vapor de agua, siendo inexistente la 
presencia de otros componentes. 
 
Parámetros termofísicos de los fluidos 
Tanto para el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor, como para el 
sistema de ecuaciones no lineal que representa el proceso de desorción en el volumen 
de control del generador, es necesario tener valores para los parámetros termofísicos de 
los diferentes fluidos. Estos dependerán en su mayoría de la presión a la que se 
encuentre el fluido correspondiente, y en su totalidad a la temperatura del mismo. 
 
Correlaciónes de Florides et al. (2003) 
Este trabajo cuyo objetivo es presentar un método para evaluar las características y 
funcionamiento de una máquina de absorción de una etapa con el par de fluidos LiBr-
agua, proporciona un anexo con las correlaciones necesarias para calcular los 
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Los puntos A1 y A3 de este anexo proporcionan correlaciones para el valor de la 
entalpía (i [kJ/kg]) de la solución LiBr-agua. 
Para una fracción másica de LiBr menor al 0.4, la cual es difícil que se dé pero 
debemos tenerla en cuenta por si acaso, i viene dado por la ecuación 5.17 
 
𝑖 = [𝐶𝐴଴ + 𝐶𝐴ଵ ∙ 𝑋 + 𝐶𝐴ଶ ∙ 𝑋
ଶ + 𝑇(𝐶𝐵଴ + 𝐶𝐵ଵ ∙ 𝑋 + 𝐶𝐵ଶ ∙ 𝑋
ଶ)] ∙ 2.326                                            (𝟓. 𝟏𝟕) 
 
Donde 𝐶𝐴଴=-33.1054264, 𝐶𝐴ଵ = 0.13000636, 𝐶𝐴ଶ = 0.00097096, 𝐶𝐵଴ = 1.0090734, 
𝐶𝐵ଵ = −0.01377507,  𝐶𝐵ଶ = 0.000085131, X es el % en LiBr de la solución, es decir la 
fracción másica definida en porcentaje, y T viene definido como 𝑇 = ቀ𝐶𝑇 ∙ ଽ
ହ
ቁ + 32, siendo 
CT la temperatura de la solución en grados Celsius. 
Para una fracción másica de LiBr mayor a 0.4 y menor a 0.7, 
𝑖 = ∑𝐴 + 𝑇 ⋅ ∑𝐵 + 𝑇ଶ ⋅ ∑𝐶                                        (𝟓. 𝟏𝟖) 
Donde  
∑𝐴 = 𝐴଴ ⋅ 𝑋
଴ + 𝐴ଵ ⋅ 𝑋
ଵ + 𝐴ଶ ⋅ 𝑋
ଶ + 𝐴ଷ ⋅ 𝑋
ଷ + 𝐴ସ ⋅ 𝑋
ସ                                        (𝟓. 𝟏𝟗) 
∑𝐵 = 𝐵଴ ⋅ 𝑋
଴ + 𝐵ଵ ⋅ 𝑋
ଵ + 𝐵ଶ ⋅ 𝑋
ଶ + 𝐵ଷ ⋅ 𝑋
ଷ + 𝐵ସ ⋅ 𝑋
ସ                                        (𝟓. 𝟐𝟎) 
∑𝐴 = 𝐶଴ ⋅ 𝑋
଴ + 𝐶ଵ ⋅ 𝑋
ଵ + 𝐶ଶ ⋅ 𝑋
ଶ + 𝐶ଷ ⋅ 𝑋
ଷ + 𝐶ସ ⋅ 𝑋
ସ                                        (𝟓. 𝟐𝟏) 
 
Tomando las constantes los siguientes valores: A଴ = −2024.33, Aଵ = 163.309, 
  Aଶ = −4.88161, Aଷ = 0.06302948, Aସ = −0.0002913704, B଴ = 18.2829, Bଵ =
−1.1691757, Bଶ = 0.03248041, Bଷ = −0.0004034184, Bସ = 0.0000018520569, C଴ =
−0.00000099116628, Cଵ = 0.0028877666, Cଶ = −0.000081313015, 
Cଷ = 0.00000099116628, Cସ = −0.0000000044441207. T es la temperatura de la solución 
en grados Celsius. Destacar, que al igual que en la correlación anterior y en todas las que 
define este artículo de Florides X es el % en LiBr de la solución.  
 
El punto A2 de este anexo permite calcular la presión de saturación (Psat [kPa]), 
para una solución de LiBr-agua con una fracción másica en LiBr entre 0.45 y 0.7. Se 
plantea el sistema de ecuaciones, 
𝑇௥௘௙ = ൜
−2 ∙ 𝐸
𝐷 + [𝐷ଶ − 4 ∙ 𝐸 ∙ (𝐶 − 𝑙𝑜𝑔𝑃௦௔௧)]଴.ହ
ൠ − 273                                          (𝟓. 𝟐𝟐) 
 
𝑇௦௢௟ = ∑𝐵 + 𝑇௥௘௙ ⋅ ∑𝐴                                        (𝟓. 𝟐𝟑) 
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Despejando Tref de la ecuación 5.23 y sustituyendo en la 5.22 queda la siguiente 

















                                        (𝟓. 𝟐𝟒) 
 
Donde Tsol es la temperatura de la solución en grados Celsius, y los demás 
parámetros se definen como, 
∑𝐴 = 𝐴଴ ⋅ 𝑋
଴ + 𝐴ଵ ⋅ 𝑋
ଵ + 𝐴ଶ ⋅ 𝑋
ଶ + 𝐴ଷ ⋅ 𝑋
ଷ                                        (𝟓. 𝟐𝟓) 
∑𝐵 = 𝐵଴ ⋅ 𝑋
଴ + 𝐵ଵ ⋅ 𝑋
ଵ + 𝐵ଶ ⋅ 𝑋
ଶ + 𝐵ଷ ⋅ 𝑋
ଷ                                        (𝟓. 𝟐𝟔) 
 
Siendo los valores de las constantes: A଴ = −2.00755, Aଵ = 0.16976, 
Aଶ = −0.003133362, Aଷ = 0.0000197668, B଴ = 124.937, Bଵ = −7.71649, Bଶ = 0.152286, 
Bଷ = −0.0007959, C=7.05, D=-1596.49 y E=-104095.5. 
 
El punto A4 de este anexo permite calcular la densidad (ρ  [kg/m3]) de la solución 
LiBr-agua,  
 
𝜌 = 1145.36 + 470.84 ∙ 𝑋 + 1374.79 ∙ 𝑋ଶ − (0.333393 + 0.571749 ∙ 𝑋) ∙ 𝑇௦௢௟                                        (𝟓. 𝟐𝟕) 
Donde X es la fracción másica de LiBr en la solución, y 𝑇௦௢௟ es la temperatura de la 
solución en grados Celsius. 
 
El punto A5 de este anexo permite calcular la viscosidad (µ [kg/m∙s]) de la solución 
LiBr-agua,  
 
𝜇 = exp  (𝐵) 1000ൗ                                         (𝟓. 𝟐𝟖) 
Mostrando B una dependencia de otros 3 parámetros, todos ellos definidos a 
continuación, 
𝐵 = 𝐴ଵ +
𝐴ଶ
𝑇௦௢௟
+ 𝐴ଷ ∙ 𝐿𝑛(𝑇௦௢௟)                                        (𝟓. 𝟐𝟗) 
𝐴ଵ = −494.122 + 16.3967 ∙ 𝑋 − 0.14511 ∙ 𝑋
ଶ                                        (𝟓. 𝟑𝟎) 
𝐴ଶ = 28606.4 − 934.568 ∙ 𝑋 + 8.52755 ∙ 𝑋
ଶ                                        (𝟓. 𝟑𝟏) 
𝐴ଷ = 70.3848 − 2.35014 ∙ 𝑋 + 0.0207809 ∙ 𝑋
ଶ                                        (𝟓. 𝟑𝟐) 
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Donde X es el % en LiBr de la solución, y 𝑇௦௢௟ es la temperatura de la solución en 
Kelvin. 
 
Los puntos A6 y A7 de este anexo permiten calcular el calor específico a presión 
constante (Cp [J/kg∙K]) y la conductividad térmica (k [W/mK]) de la solución LiBr-
agua respectivamente, 
 
𝐶௣ = 0.0976 ⋅ 𝑋
ଶ − 37.512 ⋅ 𝑋 + 3825.4                                        (𝟓. 𝟑𝟑) 
La expresión que define k depende de la temperatura a la que se encuentre la 
solución. Para una T (temperatura de la solución [K]) mayor o igual a 313 K, 
 
𝑘 = 𝑘ଵ + 𝐷ଵଶ                                        (𝟓. 𝟑𝟒) 
 
En cambio, para una T menor a 313 K, 
 
𝑘 = 𝑘ଵ + 𝐷ଵଷ                                        (𝟓. 𝟑𝟓) 
Donde, 
 
𝑘ଵ = −0.3081 ⋅ ൬
𝑋
100
൰ + 0.62979                                        (𝟓. 𝟑𝟔) 
𝑘ଶ = −0.3191795 ⋅ ൬
𝑋
100




ቁ ∙ (𝑇 − 313)                                        (𝟓. 𝟑𝟖)    
𝑘ଷ = −0.291897 ⋅ ൬
𝑋
100




൰ ∙ (313 − 𝑇)                                        (𝟓. 𝟒𝟎) 
 
El punto A9 de este anexo permite calcular la entalpía del agua de calentamiento (i 
[kJ/kg]), 
 
𝑖 = −0.00125397 ∙ 𝑇ଶ − 2.29983657 ∙ 𝑇 + 2500.43063                                        (𝟓. 𝟒𝟏) 
 
Siendo T la temperatura del agua de calentamiento en grados Celsius. 
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El punto A12 de este anexo permite calcular la entalpía del refrigerante 





൰ ∙ 𝑇 + 𝐻௦ுଵ                                        (𝟓. 𝟒𝟐) 
Siendo, 
𝐻௦ுଵ = 32.508 ∙ 𝐿𝑛(𝑃) + 2513.2                                        (𝟓. 𝟒𝟑) 
𝐻௦ுଶ = 0.00001 ∙ 𝑃
ଶ − 0.1193 ∙ 𝑃 + 2689                                        (𝟓. 𝟒𝟒) 
 
Donde P es la presión de vapor de agua [kPa], y T los grados de sobrecalentamiento, 
es decir, 
𝑇 = 𝑇௥௘௙௥௜௚௘௥௔௡௧௘ − 𝑇௦௔௧௨௥௔௖௜ó௡(𝑃௥௘௙௘௥௘௡௖௜௔)                                        (𝟓. 𝟒𝟓) 
 
La temperatura de saturación del refrigerante a la presión de referencia la podemos 
obtener de la base de datos webbook de NIST (National Institute of Standards and 
Technology). Para una presión de referencia de 12,344 kPa, esta temperatura de 
saturación alcanza los 323,12 K. 
 
El punto A13 de este anexo permite calcular las propiedades del refrigerante en 
estado líquido, es decir, del agua, necesarias para el agua de calentamiento, 
 
Calor específico a presión constante (Cp  [J/kg∙K]), 
𝐶𝑝 = 0.000003216145833 ∙ 𝑇ସ − 0.000798668982 ∙ 𝑇ଷ + 0.00780295139 ∙ 𝑇ଶ − 3.0481614
∙ 𝑇 + 4217.7377                                        (𝟓. 𝟒𝟔) 
Conductividad térmica (k  [W/m∙K]), 
𝑘 = −6.5104167 ∙ 10ିଵ଴ ∙ 𝑇ସ − 0.00000018923611 ∙ 𝑇ଷ − 2.671875 ∙ 10ିହ ∙ 𝑇ଶ
+ 0.0027103175 ∙ 𝑇 + 0.5520119                                        (𝟓. 𝟒𝟕) 
Viscosidad absoluta (µ [N∙  s  / m2]), 
𝜇 = 0.000001 ∙ (0.000031538716146 ∙ 𝑇ସ − 8.913055428199999 ∙ 10ିଷ ∙ 𝑇ଷ
+ 0.9795876934 ∙ 𝑇ଶ − 55.4567974 ∙ 𝑇 + 1791.74424)                                        (𝟓. 𝟒𝟖) 
Densidad (𝜌 [kg/m3]),  
𝜌 = 0.000015451 ∙ 𝑇ଷ − 0.0059003 ∙ 𝑇ଶ − 0.019075 ∙ 𝑇 + 1002.3052                                        (𝟓. 𝟒𝟗) 
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Correlaciones de Tsilingiris et al. (2008) 
Este trabajo proporciona un estudio sobre las propiedades termofísicas y de 
transporte del aire húmedo en un rango de temperaturas entre 0 y 100 ºC. Para ello 
necesita realizar el cálculo de las propiedades tanto del aire seco como del vapor de 
agua, en el rango de temperaturas antes citado, el cual abarca sobradamente los límites 
de estudio para esta simulación.  
 
Conductividad térmica del vapor de agua (k  [W/m∙K]),   
𝑘 = 10ିଷ ∙ (1.663336663 ∙ 10ିସ ∙ 𝑡ଶ + 5.558941059 ∙ 10ିଶ ∙ 𝑡 + 17.61758242) 
(5.50) 
Calor específico a presión constante del vapor de agua (Cp [J/kg∙K]), 
𝐶𝑝 = 10ଷ ∙ (1.941058941 ∙ 10ିହ ∙ 𝑡ଶ − 2.578421578 ∙ 10ିସ ∙ 𝑡 + 1.86910989) 
(5.51) 
 
Siendo t la temperatura del vapor de agua en grados Celsius. 
 
Correlación de Sengers et al. (1984) 
Este trabajo consigue plantear un conjunto de ecuaciones para calcular la viscosidad 
del vapor de agua (µ  [N∙  s  /  m2].   













                                        (𝟓. 𝟓𝟒) 
 
Siendo T∗ = 647.27  K  , ρ∗ = 317.763  kg/mଷ y P∗ = 22.115 ∙ 10ି଺ Pa. 
La ecuación de Watson, Basu y Sengers viene definida de la siguiente manera, 
𝜇 = 𝜇௢(𝑇ത) × 𝜇ଵ
ᇱ (ρത, 𝑇ത)                                        (𝟓. 𝟓𝟓) 
Y es válida para los siguientes rangos de presiones y temperaturas: 
    0ºC<T<150ºC                 0Mpa<P<500Mpa 
150ºC <T<600ºC               0Mpa<P<350Mpa 
600ºC<T<900ºC                 0Mpa<P<300Mpa 
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La función µμ୭(Tഥ) representa la viscosidad límite de un gas diluido como una función 






ି௞                                         (𝟓. 𝟓𝟔) 
 
Siendo 𝜇∗ = 1 ∙ 10ି଺  𝑃𝑎 ∙ 𝑠 
Los coeficientes 𝑢௞ vienen dados en la Tabla 5.2: 
 
Tabla 5.2 Coeficientes 𝒂𝒌 para 𝝁𝒐(𝑻ഥ).  Fuente: Sengers et. al (1984) 
 
La función 𝜇ଵᇱ (ρത, 𝑇ത) , 
𝜇ଵ
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Los coeficientes 𝑎௜௝  vienen dados por la Tabla 5.3 donde  los coeficientes 𝑎௜௝ que no 
aparecen equivalen a cero. 
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5.2.2 Transferencia de masa 
Dentro del generador, se produce una transferencia de masa desde el seno de la 
disolución al seno del vapor por mecanismos de convección másica y difusión molecular. 
Entre ambas zonas, se dispone la membrana que actúa como interfase. En la superficie 
de la membrana en contacto con la disolución se considera que existe un equilibrio de 
fases. 
 
Figura 5.5 Evolución de las temperaturas y presiones de refrigerante y solución a través del 
generador. Fuente: Kim et. al (2008) (Modificado) 
 
Los detalles del mecanismo de transferencia de masa a través de los poros de la 
membrana hidrófoba se describen en la Figura 5.5. El calentamiento continuo en el lado 
del agua caliente provoca el gradiente de temperatura dentro de los microcanales del 
desorbedor, como se representa en la Figura 5.5. Cuando se genera el vapor de 
refrigerante en la superficie de la membrana hidrófoba, su presión, 𝑃௦௠, es la presión de 
vapor de saturación del agua correspondiente a la temperatura de la membrana en el 
lado de la solución, 𝑇௦௠. Puesto que la presión del vapor generado es superior a cualquier 
otra, se produce un desequilibrio local dado por la diferencia de presiones entre ambos 
lados de la membrana, el lado de la solución y el del refrigerante, el cual actúa como una 
fuerza impulsora para el vapor de refrigerante que escapa a través de la membrana 
hidrófoba. La osmosis inversa causada por la diferencia de concentraciones ejerce un 
efecto negativo sobre la fuerza impulsora. En consecuencia, la forma final de la fuerza 
impulsora de conducción viene dada por la siguiente ecuación: 
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   ∆𝑃 = [𝑃௦௔௧(𝑇௦௠) ∙ (1 − 𝑥௦௠௠ ) − 𝑃௥௠ ∙ (1 − 𝑥௥௠௠ )] − [𝑃௦௔௧(𝑇௦௠) ∙ 𝑥௦௠௠ − 𝑃௥௠ ∙ 𝑥௥௠௠ ] 
(5.58) 
 
Siendo x୫ la fracción molar de sal, y dependiendo del subíndice, de la solución o 
refrigerante en cada lado de la membrana. 
Conservación de la masa 
Para la conservación de la masa entre sección y sección, se tienen en cuenta los 
caudales másicos de disolución y vapor de refrigeración obteniendo el balance global: 
 
?̇?ௗ(𝑛 + 1) + ?̇?௥(𝑛 + 1) = ?̇?ௗ(𝑛) + ?̇?௥(𝑛)                                        (𝟓. 𝟓𝟗) 
 
Las variaciones en los caudales másicos estarán determinadas por los mecanismos 
de transferencia de masa desde la fase líquida a la fase gaseosa. 
Por otro lado, a la hora de desarrollar el balance parcial de LiBr, resulta necesario 
tener en cuenta su concentración másica en la disolución.  
?̇?ௗ ∙ (𝑛 + 1) ∙ 𝑥(𝑛 + 1) = ?̇?ௗ(𝑛) ∙ 𝑥(𝑛)                                        (𝟓. 𝟔𝟎) 
 
La forma de resolución de estas ecuaciones se explica detalladamente en el siguiente 
capítulo. 
Ecuación general de transferencia de masa 
De manera general, en el generador, la transferencia de masa hacia el refrigerante 
queda determinada por la siguiente expresión, en términos de variación de flujo másico 
de refrigerante y disolución. 
 
?̇?௥(𝑛 + 1) − ?̇?௥(𝑛) = −[?̇?ௗ(𝑛 + 1) − ?̇?ௗ(𝑛)] = 𝐽 ∙ 𝑃෨                                        (𝟓. 𝟔𝟏) 
 
Siendo 𝑃෨ el perímetro y J el flujo másico a través de la membrana. 
La definición de J viene dada por Schofield et al. (1990), que afirma que para difusión 
de Knudsen, J∝ ΔP, mientras que en flujo de Poiseuille, J∝ P∙ΔP.  A  su  vez,  se  sugiere  
que en la región de transición Knudsen-Poiseuille, la permeabilidad de la membrana, K, 
depende de la relativa influencia de ambos mecanismos. 
 
𝐽 = 𝑎 ∙ 𝜍௕ ∙ ∆𝑃                                        (𝟓. 𝟔𝟐) 
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Donde 𝜍 es la presión adimensional, 𝑎 es la constante de permeación de la 
membrana y b es 0 para la difusión de Knudsen y 1 para el flujo de Poiseuille. 
 
𝜍 =
0.5 ∙ [𝑃௦௔௧(𝑇௦௠) + 𝑃௥௠]
𝑃௥௘௙
                                        (𝟓. 𝟔𝟑) 
 
Siendo 𝑃௦௔௧(𝑇௦௠), la presión de saturación a  la temperatura de la disolución en su 
interfase con la membrana, y 𝑃௥௠, la presión del refrigerante en su interfase con la 
membrana, que es igual a la presión de referencia. 
          La constante de permeación de la membrana, 𝑎, es la permeabilidad dividida entre 
el grosor de la membrana, evaluadas a la presión de referencia. El significado físico de 
esta constante de permeación es que representa la constante de proporcionalidad entre 
el flujo y la caída de presión, a la presión de referencia. 
 
𝑎 = 𝑀 ∙ ?̈? ∙ ൫𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑃௥௘௙/𝐿൯/𝛿                                        (𝟓. 𝟔𝟒) 
 
Donde 𝛿 es el espesor de la membrana. 
El exponente b varía en torno a 0 y 1, e indica el grado en el que el flujo de Poiseuille 
contribuye a la permeabilidad.  
 
𝑏 = ൬𝐵 ∙
𝑃௥௘௙
𝐿
൰ / ൬𝐴 + 𝐵 ∙
𝑃௥௘௙
𝐿




𝐴 = 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝜖/3 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇                                        (𝟓. 𝟔𝟔) 
𝐵 = 𝜋 ∙ 𝑟ଶ ∙ 𝜖/32 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇                                        (𝟓. 𝟔𝟕) 
?̈? = (8 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇/𝜋 ∙ 𝑀)ଵ/ଶ                                        (𝟓. 𝟔𝟖) 
 
Estos parámetros dependen de las características geométricas y operacionales de las 
membranas, siendo r el radio de poro de la membrana, ϵ la porosidad de la membrana y χ 
la tortuosidad de la membrana. Por otro lado, también dependen del peso molecular del 
gas,  𝑀, de la constante de los gases ideales, R, y de la temperatura de la sustancia que 
está pasando a través de la membrana, es decir, el refrigerante. 
 
                                                                                                           Modelización de un generador      
Sergio Montoya Pérez                                                              utilizando tecnología de membranas  
 
    -98- 
 
Además el recorrido libre medio para la unidad de presión se define en función del 
recorrido libre medio de las moléculas de gas, y de la presión de referencia: 
 









8 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇
൰
଴.ହ
                                        (𝟓. 𝟕𝟎) 
 
Siendo µμ la viscosidad del refrigerante, y los demás parámetros ya detallados 
anteriormente. 
La presión de referencia se elige como una presión típica en el rango de presiones 
utilizadas para este tipo de aplicación. En la simulación de este proyecto se toma una 
presión de referencia de, 
 
𝑃௥௘௙ = 5000𝑃𝑎 
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6.1 SIMULACIÓN 
Un paso importante en una investigación es el diseño de un modelo matemático que 
pueda predecir el comportamiento del sistema. Para la resolución de los conceptos 
sometidos a estudio, planteados en el capítulo anterior, resulta necesario el uso de un 
programa informático que permita resolver el sistema de ecuaciones a plantear de forma 
rápida y precisa y aporte distintas herramientas para tratar, analizar y valorar tal 
información obtenida.  
Con el fin de cerciorarse de que el programa realizado es óptimo, se deben realizar 
distintas simulaciones variando determinados parámetros. Esto permitirá no solo poder 
llevar a cabo un análisis de sensibilidad sino también obtener información de mayor 
calidad observando la implicación de estos parámetros en el comportamiento del sistema.  
Cuando se realiza un cálculo mediante iteración de resultados, es inevitable cometer 
cierto error derivado de los valores residuales que se transmiten de sección en sección, 
por lo que resulta imprescindible tener un conocimiento aproximado del error que se 
espera cometer para mantenerlos en rangos aceptables de forma que no invaliden los 
resultados obtenidos. 
6.2 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 
La implementación del modelo se ha realizado con MATLAB (abreviatura de MATrix 
LABoratory,   “laboratorio  de  matrices”).  Es  una  herramienta  de  software  matemático  que  
ofrece un entorno desarrollado integrado con un lenguaje de programación propio 
(lenguaje M) y servicio de especie. Entre sus prestaciones básicas se hallan la 
manipulación de matrices, la representación de datos y funciones y la implementación de 
algoritmos, entre otras. Han sido mencionadas las más importantes y útiles para la 
resolución de este problema. 
Existen otros programas matemáticos de gestión computarizada más acomodados a 
este tipo de problemas que incluyen una librería de datos de las propiedades termofíscias 
de los fluidos, ya que MATLAB está muy orientado a la resolución de matrices. Sin 
embargo, se ha seleccionado este programa por sus facilidades de tratamiento de 
grandes volúmenes de datos de los que se hace uso, por su posibilidad de observación 
de datos sometidos a cálculos a tiempo real, y principalmente, por la familiaridad del autor 
con el mismo. 
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6.3 IMPLEMENTACIÓN 
Se presentan a continuación los pasos realizados para la secuencia de cálculo. 
 
1. Inicialización de los parámetros de entrada 
En las Tabla 6.1, 6.2 y 6.3, se pueden observar los parámetros de entrada 
considerados como condiciones iniciales. 
Elemento Parámetro Nomenclatura 












Material: PVDF  
Tabla 6.1 Parámetros geométricos constantes en el cálculo (m) 
 
Parámetro Nomenclatura 
Flujo másico de agua de calentamiento ?̇?௛  
Presión de referencia Pref 
Tabla 6.2 Parámetros termodinámicos constantes en el cálculo (m) 
 
En este apartado, conocidas la temperatura inicial de solución, refrigerante y agua de 
calentamiento, se pueden calcular las propiedades termofísicas de los fluidos de trabajo, 
lo que a su vez permite completar el cálculo del resto de parámetros físicos como los 
coeficientes de transferencia de calor. 
Resulta interesante obtener los números de Reynolds y Prandtl a lo largo de los 
sucesivos volúmenes de control, aunque la resolución del modelo matemático no lo 
imponga, pues estos parámetros dan una idea muy decisiva del comportamiento que 
están tomando los fluidos y su capacidad de transferencia de calor. 
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Temperatura de solución Ts 
Temperatura de agua de calentamiento Th 
Temperatura de refrigerante Tr 
Flujo másico de solución ?̇?௦ 
Flujo másico de refrigerante ?̇?௥ 
Concentración  x 
Tabla 6.3 Parámetros variables en el cálculo  
 
De esta forma, las incógnitas principales a obtener son la temperatura de la solución 
en la membrana, la temperatura del refrigerante en la membrana, la temperatura de la 
pared caliente, es decir la pared entre el agua de calentamiento y la solución, la 
temperatura de la pared fría, es decir, la pared entre el refrigerante y el aire, y las 
condiciones aguas abajo del agua caliente, la disolución y el vapor. 
 
2. Proceso iterativo para cálculo de temperatura de refrigerante en membrana y 
temperatura de solución en membrana 
La resolución de las ecuaciones presentadas en el capítulo anterior requiere de un 
proceso iterativo para el cálculo de la temperatura de la solución en la interfase con la 
membrana (Tsm) y la temperatura del refrigerante en la membrana (Trm).  
Las ecuaciones que engloban la iteración son las siguientes: 
 
I. ℎ௦∗ ∙ 𝑃ෘ௦ ∙ (𝑇௦ − 𝑇௦௠) =
ௗ୫̇ೞ
ௗ௭
∙ (𝑖௥௠ − 𝑖௦௠) +
௞೘
ఋ
∙ 𝑃ෘ௥ ∙ (𝑇௦௠ − 𝑇௥௠)                                        (𝟔. 𝟏) 
II. ℎ௥∗ ∙ 𝑃ෘ௥ ∙ (𝑇௥௠ − 𝑇௥) =
௞೘
ఋ
∙ 𝑃ෘ௥ ∙ (𝑇௦௠ − 𝑇௥௠)                                        (𝟔. 𝟐) 
 
Siendo las variables resaltadas, las incógnitas. El resto de parámetros son o 
geométricos o propiedades termofísicas que pueden ser obtenidas a partir de las 
temperaturas impuestas de entrada. 
Destacar que,  
𝑖௥௠ ∝ 𝑇௥௠                                  𝑖௦௠ ∝ 𝑇௦௠ 
     
Habiendo sido expuestas anteriormente las ecuaciones correspondientes que definen 
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cada entalpía. 
Por lo tanto, se presenta un sistema de 2 ecuaciones frente a 2 incógnitas, en el que 
resulta mucho más sencillo realizar una iteración, a despejar un parámetro en una 
ecuación para introducirlo en la segunda. De este modo, se propone una 𝑇௦௠
௝ , mediante la 
cual se obtiene, a partir de la Ecuación 6.2., una 𝑇௥௠
௝ . Introduciendo esta última variable 
en la Ecuación 6.1, siendo necesario haber calculado previamente su entalpía, se obtiene 
𝑇௦௠
௝ାଵ. Será, por tanto, necesario realizar un proceso iterativo hasta que 𝑇௦௠
௝ = 𝑇௦௠
௝ାଵ. 
Como se puede observar, la Ecuación 6.1. está en función del flujo másico del agua 
de solución aguas abajo, por lo que será necesario implementar la ecuación 
correspondiente de las que engloban la transferencia de masa y que serán descritas 
detalladamente en el siguiente punto. Para el cálculo de tal variable se requiere definir el 
flujo másico a través de la membrana (J), expuesto en el capítulo anterior. 
Una vez se han obtenido estas dos temperaturas, se puede completar el cálculo de 
los parámetros termofísicos con el fin de obtener todos los datos para implementar las 
ecuaciones de transferencia de masa y balances de energía. 
 
3. Cálculo de la transferencia de masa 
En este paso se calcula la transferencia de masa en cada punto, para lo cual es 
necesario conocer la transferencia de masa a través de la membrana, la cual ha sido 
detallada en el capítulo anterior.  
Por lo tanto, siguiendo con tales hipótesis realizadas en el capítulo 5, se obtienen el 
resto de parámetros, 
𝑑?̇?௥(𝑛) = 𝐽 ∙ 𝑃෨                                      (𝟔. 𝟑) 
𝑑?̇?௦(𝑛) = 𝑑?̇?௥(𝑛)                                      (𝟔. 𝟒) 
?̇?௦(𝑛 + 1) = ?̇?௦(𝑛) − 𝑑?̇?௦(𝑛)                                      (𝟔. 𝟓) 
?̇?௥(𝑛 + 1) = ?̇?௥(𝑛) + 𝑑?̇?௥(𝑛)                                      (𝟔. 𝟔) 
 
A su vez, del balance parcial (ec. 5.60), se obtiene el valor de a nueva concentración. 
𝑥(𝑛 + 1) =
𝑥(𝑛) ∙ ?̇?௦(𝑛)
?̇?௦(𝑛 + 1)
                                      (𝟔. 𝟕) 
 
4. Balances de energía  
Una vez realizados los anteriores pasos, tenemos todos los parámetros necesarios 
para proceder con la resolución del sistema de ecuaciones expuesto en el capítulo 
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anterior.  
A continuación se presentan las ecuaciones, en las que se ha resaltado el parámetro 
a despejar en cada una. De esta forma, cada ecuación irá prestando la información 
necesaria para resolver la siguiente en el flujo. El procedimiento sería el siguiente: 
 
ℎ௛(𝑛) ∙ 𝑃ෘ௛ ∙ (𝑇௪௛(𝑛) − 𝑇௛(𝑛)) = ℎ௦(𝑛) ∙ 𝑃ෘ௦ ∙ (𝑇௪௛(𝑛) − 𝑇௦(𝑛))                                      (𝟔. 𝟖) 
ṁ୦(𝑛) ∙ (𝑖௛(𝑛 + 1) − 𝑖௛(𝑛)) − ℎ௛(𝑛) ∙ 𝑃ෘ௛ ∙ (𝑇௪௛(𝑛) − 𝑇௛(𝑛)) = 0                                      (𝟔. 𝟗) 
(ṁ௦(𝑛 + 1) ∙ 𝚤௦(n + 1) − m
̇
௦(𝑛) ∙ 𝑖௦(𝑛))
= ℎ௦(𝑛) ∙ 𝑃ෘ௦ ∙ ൫𝑇௪௛(𝑛) − 𝑇௦(𝑛)൯ + ℎ௦
∗(𝑛) ∙ 𝑃ෘ௦ ∙ ൫𝑇௦௠(𝑛) − 𝑇௦(𝑛)൯ + (ṁ௦(𝑛 + 1) − m
̇
௦(𝑛)) ∙ 𝑖௦௠(𝑛) 
(6.10) 
(ṁ௥(𝑛 + 1) ∙ 𝚤௥(n + 1) − m
̇
௥(𝑛) ∙ 𝑖௥(𝑛)) = ℎ௥
∗(𝑛) ∙ 𝑃ෘ௥ ∙ ൫𝑇௥௠(𝑛) − 𝑇௥(𝑛)൯ + (ṁ௥(𝑛 + 1) − m
̇
௥(𝑛)) ∙ 𝑖௥௠(𝑛) 
(6.11) 
 
Mediante las 4 ecuaciones que permiten calcular las entalpías del agua de 
calentamiento, solución y refrigerante y la temperatura de la pared metálica aguas abajo, 
se llevará a cabo el cálculo de las correspondientes temperaturas en el siguiente paso, de 
forma que el volumen de control siguiente tenga los parámetros necesarios para poder 
comenzar el proceso de cálculo tal como se ha descrito éste. 
 
5. Cálculo de las temperaturas de salida de agua de calentamiento, refrigerante y 
solución 
Las ecuaciones expuestas en el capítulo anterior que describían la entalpía como una 
función dependiente de la temperatura se resuelven pero esta vez despejando las 
temperaturas en vez de las entalpías. De esta forma se obtienen 𝑇௥(n + 1), 𝑇௛(𝑛 + 1) y 
𝑇௦(n + 1). 
Si se observa, a lo largo de la secuencia de cálculo se han obtenido todos los 
parámetros iniciales variables (los cuales aparecen en la Tabla 6.3), de forma que el 
siguiente volumen de control se afrontaría de la misma manera. De hecho, para futuros 
volúmenes de control a partir del primero, no es necesario operar las correlaciones de 
cálculos de entalpía, pues como se ha visto, estas vienen dadas por el volumen de 
control anterior, optimizando de esta forma el tiempo de ejecución del programa. 
 
Se expone a continuación el diagrama de flujo de la secuencia de cálculo con el fin de 
facilitar la comprensión de lo explicado: 
          Modelización de un generador    
Sergio Montoya Pérez       utilizando tecnología de membranas 








1. Inicialización de los
parámetros de entrada
Inicialización 𝑇௦௠௝
Cálculo parcial de los parámetros 
termofísicos de los fluidos  
¿Error? 
Cálculo flujo másico a 
través de la membrana 
Cálculo transferencia de masa de iteración 
Balance de energía parcial para cálculo de 𝑇௦௠௝ାଵ
Inicialización 𝑇௦௠௝
Cálculo del resto de los parámetros 
termofísicos de los fluidos 
4. Balance de energía
5. Cálculo temperaturas aguas abajo
FIN 
2. Iniciación bucle While
Condición: |𝑇௦௠௝ − 𝑇௦௠௝ାଵ|<Error 
Contador: j 
Iniciación bucle For n=1,2…N-1, N. 
Error >|𝑇௦௠௝ − 𝑇௦௠௝ାଵ| 




¿j? j>0 j=0 
3. Cálculo transferencia de masa
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6.4 DATOS DE ENTRADA 
Para fijar los datos de entrada se han impuesto valores de funcionamiento real de la 
máquina. Dado que la finalidad de este modelo es predecir el comportamiento en el 
generador, se irán variando ciertos parámetros de interés para cada caso, partiendo de 
unos valores iniciales que se denomina caso STANDARD. Los valores reflejados en las 
siguientes gráficas corresponden a este caso standard. 
El generador es un intercambiador de placas, de microcanales rectangulares y 
medidas que se pueden observar en la Tabla 6.4 donde aparecen los parámetros 
geométricos más relevantes del mismo. Todos los conductos están fabricados de acero 
inoxidable y está formada por dos circuitos: uno para la mezcla disolución/refrigerante y 
otro para el agua caliente (fluido de calentamiento). 
 
Elemento Parámetro Valor 
Generador 
Anchura 5 cm 
Longitud 0.1 m 
Canal generador 
Anchura 0.5 mm 
Longitud 0.1 m 
Profundidad 0.3 mm 
Material: Acero inoxidable 
 
Tabla 6.4 Datos caso STANDARD de los parámetros geométricos del generador. 
 
Dado que los canales del intercambiador de placas tienen una sección rectangular, es 





                              (𝟔. 𝟏𝟐)           
 
Donde Ah es la sección transversal que atraviesan los fluidos y Pm es el perímetro 
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En las Tablas 6.5 y 6.6 se presentan los valores que toman los parámetros operativos: 
 
Parámetro Nomenclatura 
Flujo másico de agua de calentamiento 8 ∙ 10ି଺ kg/s 
Presión de referencia 5  kPa 
 
Tabla 6.5 Datos caso STANDARD de los parámetros termodinámicos constantes en el cálculo  
 
Parámetro Nomenclatura 
Temperatura inicial de agua de calentamiento                              368 K 
Temperatura inicial de solución                                 362 K 
Temperatura inicial de refrigerante                                 345 K 
Flujo másico inicial de solución por canal 2.3 ∙ 10ି଺ kg/s 
Flujo másico inicial de refrigerante por canal 4.2∙ 10ି଻ kg/s 
Concentración inicial de LiBr                                  55 % 
 
Tabla 6.6 Datos caso STANDARD de los parámetros variables en el cálculo  
 
6.5 CASOS DE ESTUDIO 
Para todos los casos, permanecerán iguales los valores del caso STANDARD a 
excepción del valor que se esté comentando en cada apartado. A continuación se 
especifica el valor numérico en concreto de cada parámetro que sufre una modificación 
para su análisis. 
Así pues, se dividirán en 10 bloques los casos a realizar, nombrados de la A a la J y 
dentro de cada uno se realizarán (menos en el caso D) pruebas con 5 valores diferentes, 
numerados de 1 a 5, siempre de menor a mayor. De esta manera, cada gráfica o 
comentario se referirá al caso `Letra de bloque´- `numeración de valor´ (ej. F-4).  
Destacar que no para todas las gráficas se representaran los 5 valores, sino para 
aquellas que requieran una diferenciación especial, pudiendo ser suficiente graficar sólo 
la variación del modelo respecto a 3 variables pues el resto no aportan información 
destacable. 
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Observar que los valores resaltados en negrita a continuación, se refieren a los 
correspondientes valores del caso STANDARD, en caso que coincida. 
 
A) Variación del diámetro de poro 
 
1.  0.2 µm 
2.  0.4 µm 
3.  0.6 µm 
4.  0.8 µm 
5.  1 µm 
 
B) Variación del espesor de membrana 
 
1.  80 µm 
2.  110 µm 
3.  140 µm 
4.  170 µm 
5.  200 µm 
 
C) Variación de la porosidad 
 
1.  40 % 
2.  50 % 
3.  60 % 
4.  70 % 
5.  80 % 
 
D) Variación del material de membrana 
 




2.  PVDF  Æ  𝒌𝒎 = 𝟎. 𝟐   𝑾𝑲∙𝒎 
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E) Variación del ancho del canal 
 
1.  5 ∙ 10ିହ  m 
2.  7.5 ∙ 10ିହ  m 
3.  1∙ 10ିସ  m 
4.  2.5 ∙ 10ିସ  m 
5.  𝟓 ∙ 𝟏𝟎ି𝟒  m 
 
F) Variación de la temperatura de agua de calentamiento de solución 
 
1.   361  K 
2.  366.5  K 
3.  372  K 
4.  377.5  K 
5.  383  K 
 
G) Variación de la temperatura de entrada de solución acuosa de LiBr 
 
1.  356  K 
2.  358.25  K 
3.  360.5  K 
4.  362.75  K 
5.  365  K 
 
H) Variación del flujo másico de entrada de agua de calentamiento 
 
1.  5 ∙ 10ି଺   kg/s 
2.  5∙ 10ିହ   kg/s 
3.  5 ∙ 10ିସ   kg/s 
4.  5 ∙ 10ିଷ   kg/s 
5.  5 ∙ 10ିଶ   kg/s 
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I) Variación del flujo másico de entrada de solución acuosa de LiBr 
 
1.  5 ∙ 10ି଻   kg/s 
2.  1∙ 10ି଺   kg/s 
3.  5 ∙ 10ି଺   kg/s    
4.  1 ∙ 10ିହ   kg/s 
5.  5∙ 10ିହ   kg/s 
 
J) Concentración de entrada en LiBr de la solución 
 
1.  47  % 
2.  49 % 
3.  51  % 
4.  53  % 
5.  55  % 
 
6.6 COMENTARIOS SOBRE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN  
Se utiliza el término de eficiencia logarítmica de un programa computacional para 
describir aquellas propiedades de los algoritmos que están relacionadas  con la cantidad 
de recursos utilizados. Con el objetivo de maximizar esta eficiencia se ha pretendido 
minimizar el uso de recursos a lo largo del código, revisando los procesos que se podían 
optimizar con el fin de no repetir operaciones. 
De esta forma, la siguiente gráfica representa los diferentes tiempos de ejecución del 
programa en lenguaje Matlab, cuyo código se adjunta al final de este proyecto en forma 
de Anexo. Se puede observar cómo el tiempo de ejecución está, como es lógico, 
directamente relacionado con el número de divisiones que se han hecho en la 
discretización del generador. Este tiempo aumenta al aumentar el número de divisiones 
pues éstas definen el número de veces que se corre el cuerpo principal del programa, es 
decir, el bucle For (para apreciación más clara observar el diagrama de flujo realizado en 
el apartados 6.3). Además, se observa una clara tendencia sin picos ni puntos imprecisos 
lo cual se consiguió al no activar ninguna otra aplicación más en el ordenador. 
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Figura 6.1 Variación del tiempo de ejecución del código en función del número de volúmenes 
de control realizados 
 
 
Se comprobó que los resultados en función de las divisiones tomadas en la 
discretización no variaban, por lo tanto no se realizó un estudio de residuales. 
Finalmente se decide tomar 200 divisiones para implementar el modelo, pues tras 
varias simulaciones se concluyó que era la mejor cantidad para obtener gráficas de 
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7.1 INTRODUCCIÓN 
Una vez implementado el modelo, se puede analizar de forma más detallada y 
exhaustiva los fenómenos que ocurren en el generador a partir de las gráficas, que 
aglomeran un conjunto de datos transformándolos en información, facilitando así el 
análisis y comprensión de los resultados. 
En primera instancia se mostrarán las gráficas principales, las que confirman la 
viabilidad de esta tecnología, para el caso STANDARD. Seguidamente, se presentarán 
todas las gráficas relativas a los diferentes análisis de sensibilidad realizados. Los 
análisis de sensibilidad que se desarrollan, analizan diferentes valores para ciertos 
parámetros de forma individual, es decir variándolos de uno en uno mientras los demás 
permanecen como en el caso STANDARD. Para todos estos análisis se medirá la 
influencia de cada parámetro sobre la variación de diferencia de concentración a lo largo 
del generador, entre el primer y último volumen de control de la discretización, el cual da 
una clara visión sobre el rendimiento del mismo. Elevadas variaciones de la 
concentración de LiBr en la solución significan mejores resultados, luego en todo 
momento se buscará maximizar este parámetro, dentro de unas condiciones operativas 
lógicas. 
Destacar que este capítulo es el más importante y denso del proyecto, por lo que se 
intentará detallar al máximo cada explicación. 
 
7.1.1 Caso STANDARD 
Estos primeros resultados no buscan otra cosa que confirmar la viabilidad de la 
tecnología estudiada, cuya consecución se puede corroborar observando las gráficas a 
continuación.  
En primer lugar, en la Figura 7.1, se ha representado la evolución de la fracción 
másica de LiBr a lo largo de una longitud de intercambiador propuesta de 0.5 metros. 
Esto se ha hecho con el fin de poder deducir una longitud óptima del generador, la cual, 
como se observa en la propia Figura 7.1 se ha fijado en los 0.1 metros.  Es a partir de 
esta longitud, donde la fracción másica de LiBr en la solución deja de aumentar 
significativamente (menos de un 2%). 
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Figura 7.1 Variación de la fracción másica de LiBr en la solución en función de la longitud del 
generador 
 
A partir de este punto, todos los análisis y estudios en esta modelización toman un 
valor de longitud del generador de 0.1m. Aplicando este dato a la gráfica anterior, se fija  
la longitud del generador en su óptima marcada por la línea vertical roja a puntos, y se 
procede a su análisis. 
 A medida que los fluidos avanzan por los canales del generador la fracción másica 
del LiBr en la solución va, lógicamente, aumentando, de forma directamente ligada al 
proceso de ebullición. En primera instancia en la discretización, para el primer volumen 
de control, se evapora una cantidad de vapor de agua de la solución, dṁ୰, aumentando 
por lo tanto el porcentaje de LiBr en la solución. Este proceso se repite para todos los 
volúmenes de control que forman el generador, dando lugar así a los resultados que la 
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Seguidamente, se analiza la evolución de las temperaturas más relevantes de los 
fluidos y paredes del generador utilizadas en el modelo.  
 
Figura 7.2 Variación de las temperaturas características del modelo en función de la longitud 
del generador 
En la Figura 7.2 podemos observar la evolución de las temperaturas (de mayor de 
entrada a menor) de agua de calentamiento (Th), de la pared caliente entre agua de 
calentamiento y solución (Twh), de solución (Ts), de membrana en lado de solución 
(Tsm), de membrana en lado de refrigerante (Trm), y de refrigerante (Tr). Las funciones 
que representan los fluidos mantienedn una línea continua mientras que las de las 
paredes, forman una línea a puntos. Los colores son rojo para agua de calentamiento y 
pared caliente, negro para solución y azul para refrigerante. 
La tendencia de cada temperatura demuestra la transferencia de calor explicada en 
capítulos anteriores. El agua de calentamiento cede calor, el cual toma la solución para 
que el agua en ella se evapore parcialmente. Como todo proceso termodinámico, se 
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terminaría llegando a unas condiciones de equilibrio. 
Resulta apreciable como en primera instancia las temperaturas de solución, 
refrigerante y pared caliente sufren un aumento más pronunciado, para ir amainando el 
mismo hasta acercarse al equilibrio antes mencionado. Esto se debe a la gran diferencia 
de temperaturas inicial, lo cual aumenta el efecto de transferencia de calor. 
Esta gráfica es una de las más importantes del proyecto, pues demuestra cómo en 
una longitud de generador tan pequeña se puede conseguir una transferencia de calor 
suficiente para dar una notable potencia frigorífica. Sin duda, se demuestra la viabilidad 
de esta tecnología. 
Otro parámetro que define la bondad y utilidad del uso de membranas en el 
generador es el flujo másico a través de la membrana, el cual define la cantidad de vapor 
de agua que ha sido bullido. Este valor está totalmente ligado a la diferencia de presiones 
entre ambos lados de la membrana, la cual actúa como fuerza impulsora de la masa a 
través de ella. En la Figura 7.3 se ha representado esta diferencia de presión. 
Figura 7.3 Variación de la diferencia de presión entre ambos lados de la membrana en 
función de la longitud del generador 
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Al igual que con las temperaturas, para los primeros milímetros del generador la 
diferencia de presión aumenta, debido a que estas presiones vienen dadas por las 
temperaturas de la solución y refrigerante en la membrana, y la diferencia entre estas en 
primera instancia aumenta. Seguidamente, la progresión hacia el equilibrio hace que 
cada vez la diferencia entre estas temperaturas sea menor, y con ella la diferencia de 
presión, lo que deriva en una disminución del vapor de agua separado. Esto último se 
puede ver claramente volviendo a la Figura 7.1, donde a medida que disminuye la 
diferencia de presiones disminuye la pendiente positiva de la fracción másica en la 
solución para terminar siendo prácticamente nula. 
. Destacar que estas diferencias de presión vienen dadas por variaciones de esta 
variable en la solución, pues en el refrigerante permanece constante, siendo esta igual a 
la de referencia 
En este punto toma importancia el coeficiente global de transferencia de masa, el cual 
representa la capacidad de transferir masa de una fase a otra, evaluando el tipo de 
proceso que trata y teniendo en cuenta las resistencias que la transferencia se encuentra, 
siendo en este caso importante la resistencia que opone la membrana.  
Figura 7.4 Variación del coeficiente global de transferencia de masa en función de la longitud 
del generador 
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En la Figura 7.4 se puede observar la tendencia que toma este coeficiente, la cual es 
similar a la variación de diferencia de presión en ambos lados de la membrana. Esto se 
debe, básicamente a lo explicado anteriormente: la fuerza impulsora de transferencia de 
masa viene definida por la diferencia de presión a ambos lados de la membrana. De 
todas formas, la dependencia exacta de se puede apreciar a partir de la ecuación 5.62. 
Estas dos últimas gráficas representan parámetros ligados por la principal fórmula de 
transferencia de masa, Ecuación 5.62, donde 𝑎 ∙ 𝜍௕ es el Coeficiente Global de 
Transferencia de Masa, y ∆𝑃 la diferencia de presión entre ambos lados de la membrana.  
 
Para finalizar con el estudio de este caso STANDARD, se analiza la evolución de los 
flujos másicos de refrigerante y solución a través de la Figura 7.5. 
Figura 7.5 Variación de los flujos másicos de refrigerante y solución en función de la longitud 
del generador 
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En esta última imagen se observa cómo a medida que se avanza en el generador 
parte del flujo másico de la solución se va evaporando y convirtiéndose en flujo másico de 
refrigerante, tras pasar por la membrana. Al igual que todas las anteriores, se puede 
observar unas tendencias algo más fuertes al principio, lo cual se debe a lo ya explicado 
anteriormente. 
Como conclusión de este apartado, cabe destacar los buenos resultados que este 
modelo aporta, animando a nuevos y mejores estudios en este campo que completen 
éstos. Se ha simulado un canal, en coflujo, consiguiendo una variación del 3.2 % en la 
concentración de LiBr en la solución, un vapor desorbido total de 1.2241 ∙ 10ି଻ ቂ  ୩୥
ୱ
ቃ a lo 
largo de él. La potencia frigorífica correspondiente a una máquina de absorción equipada 
con este generador correspondería a: 
?̇?௩ = ∆?̇?௥ ∙ 𝑖௛௙ = 1.2241 ∙ 10ି଻ ൤  
𝑘𝑔
𝑠
൨ ∙ 2509.8   ൤  
𝑘𝐽
𝑘𝑔
൨ = 0.307  𝑘𝑊 
Donde ∆?̇?௥ es el caudal de vapor separado, y 𝑖௛௙ la entalpía de cambio de fase. 
Si se diseñase un generador con, por ejemplo, 150 canales, la potencia frigorífica 
sería de unos 46  𝑘𝑊, lo que correspondería a un volumen requerido de 
3.3 ∙ 10ିସ   𝑚
ଷ
𝑘𝑊ൗ  .
  El número de Reynolds da una buena visibilidad sobre el proceso termohidraúlico 
que está teniendo lugar en cada fluido, y se ha buscado en todo momento no escapar de 
flujos laminares. Flujos turbulentos escaparían de los rangos de algunas correlaciones 
que vienen especificadas para flujos laminares, como por ejemplo Shah y London (1978). 
Esto daría lugar a fallos en el modelo matemático y desembocaría en resultados 
erróneos. A continuación, se presenta el rango de números de Reynolds y de Prandtl que 
ha tomado la solución a lo largo del generador. 
𝑅𝑒 = [3.138, 2.449] 
𝑃𝑟 = [0.983, 0.989] 
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7.1.2 Caso A 
En este primer caso, se pretende estudiar cómo afecta la variación del diámetro de 
poro de la membrana a las propiedades del generador. En el capítulo 4 se ha analizado la 
importancia de este parámetro en los procesos de desorción, concluyendo que para 
aplicaciones como la que se da en este proyecto resulta más sensato utilizar diámetros 
de poro pequeños. Aunque en el caso STANDARD se ha fijado este en 0.55 µm, para 
este análisis se han alcanzado los rangos extremos que se pueden encontrar en el 
mercado. 
 A primera vista, parece lógico pensar que a medida que aumente el diámetro de poro, 
aumentará la capacidad de flujo de permeación a través de la membrana. 
Figura 7.6 Influencia del diámetro de poro en la variación de la concentración de LiBr en la 
solución. 
La Figura 7.6 confirma las expectativas. Se puede observar una tendencia positiva a 
medida que aumenta el diámetro de poro, sin embargo estas variaciones no resultan 
demasiado elevadas. Resulta destacable que esta tendencia no toma una progresión 
lineal, sino más bien exponencial, donde se puede llegar a intuir que se alcanzaría un 
máximo en torno al 5.7% de variación de concentración.  
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Para todo el rango de diámetros la variación de concentración evoluciona desde 
aproximadamente 4.2% a 5.65%, con lo que se puede concluir con la confirmación de 
una influencia positiva, aunque no excesivamente pronunciada, del aumento del diámetro 
de poro de la membrana sobre la variación de concentración de LiBr en la solución. 
7.1.3 Caso B 
Siguiendo con la influencia de los parámetros geométricos de la membrana, en este 
caso se centra el estudio sobre el espesor de la misma. Este parámetro representa una 
resistencia al flujo de permeación a través de la membrana, siendo el aumento de su 
tamaño inversamente proporcional a la transferencia de masa a través de la misma. 
Este hecho, se demuestra a través de la Figura 7.7, en la cual se puede ver cómo a 
medida que aumenta el espesor de la membrana, disminuye la variación de 
concentración de LiBr en la solución. En esta ocasión, la tendencia es totalmente lineal, 
variando la concentración desde 5.7 a 5.2% para, como en el anterior caso, los 
espesores de membrana lógicos y reconocibles en el mercado. 
Figura 7.7  Influencia del espesor de la membrana en la variación de la concentración de LiBr 
en la solución. 
Este parámetro tampoco supone unos cambios drásticos en la actuación del 
generador, e incluso se ve cómo su influencia resulta menor que la del diámetro de poro. 
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En general, todos los parámetros geométricos de la membrana tendrán una influencia 
sobre la transferencia de masa, facilitando o empeorando la misma de manera que se 
generen tendencias previsibles. La importancia de estos estudios radica en la intensidad 
con que esta transferencia de masa se ve alterada para poder predecir los resultados y 
diseñar el generador de la forma más óptima posible 
7.1.4 Caso C 
Otro parámetro geométrico importante de la membrana es su porosidad, es decir, 
porcentaje de su volumen ocupado por poros. Este estudio se puede imaginar bastante 
similar al de la influencia del diámetro de poro, pues finalmente ambos varían el área de 
paso del vapor a través de la membrana.   
La Figura 7.8 confirma este hecho donde no solo se observa una tendencia similar a 
la gráfica del diámetro de poro, sino también unos valores del mismo orden. En este caso 
se podría determinar una variación máxima de concentración de aproximadamente 5.8%. 
Como en casos anteriores, se han ajustado los valores de la porosidad a los ejemplos 
de membranas comerciales, siendo los rangos los reales de aplicación. 
Figura 7.8 Influencia de la porosidad de la membrana en la variación de la concentración de 
LiBr en la solución. 
          Modelización de un generador    
Sergio Montoya Pérez       utilizando tecnología de membranas 
  -123- 
7.1.5 Caso D 
Para terminar con el estudio de los parámetros geométricos de la membrana, 
analizamos el material de la misma. A lo largo del capítulo 4 se han mostrado los 
diferentes materiales que se usan para el proceso de desorción y concretamente para la 
aplicación de este proyecto. Tal búsqueda determinó los siguientes como los materiales a 
utilizar y comercialmente disponibles: polipropileno (PP), politetrafluoroetileno (PTFE), y 
fluoruro de polivinilideno (PVDF). 
En este análisis de sensibilidad se determinará la influencia de utilizar membranas de 
uno u otro material y si este parámetro resulta crítico en el estudio. Resulta de gran 
ayuda, pues las membranas de estas aplicaciones, como se ha expuesto en el capítulo 4, 
no son especialmente económicas, por lo tanto, el rendimiento de cada una será el otro 
gran factor a tener en cuenta a la hora de su elección. 
Figura 7.9 Influencia del material de la membrana en la variación de la concentración de 
LiBr en la solución. 
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La Figura 7.9 muestra que variar el material de membrana, entre las 3 opciones de la 
literatura, no implica cambio alguno en el generador. Para los 3 casos se mantiene la 
misma variación en la concentración de 5.62%, por lo tanto queda claro que el uso 
indistinto de cualquier tipo de los materiales mencionados es un factor totalmente 
irrelevante. Para no generar duda, recordar al lector que además la membrana debe ser 
hidrófoba, cualidad determinante para no dejar pasar el líquido a través de ella, y sí el 
refrigerante en fase vapor. 
Dentro del modelo termodinámico, el hecho de utilizar un tipo de membrana u otro 
modificaba únicamente la conductividad térmica de la misma, pues todos estos 
materiales encontrados en el mercado dan rangos de funcionamiento que abarcan 
sobradamente los rangos de operación del generador. 
Este hecho reducirá los criterios de búsqueda de membranas para esta aplicación en, 
por un lado el precio, el factor económico siempre es crítico para el diseño experimental 
de cualquier dispositivo, y por otro lado que cumpla los parámetros geométricos que 
hemos analizado que dan un mejor funcionamiento al generador. 
 
7.1.6 Caso E 
Una vez finalizado el estudio de la influencia de los parámetros geométricos de la 
membrana, se busca analizar la influencia de otro parámetro geométrico, pero esta vez 
del generador en sí: el ancho del canal. 
Para esta gráfica, al igual que para otras que se exponen más adelante, se ha 
decidido  tomar  el  eje  “x”  como  logarítmico,  debido  a  que  al  parámetro sometido a estudio 
se le ha ido variando órdenes de magnitud. 
En este estudio, como en futuros, se ha debido tener cuidado con no entrar en flujo 
turbulento. Para ciertos valores de anchura de canal, muy pequeños, del orden de 
0.01mm, al permanecer el flujo másico constante al caso STANDARD, se pasaba de flujo 
laminar a turbulento. Esto resultaba relativamente sencillo de destacar, pues los 
resultados de actuación del generador se disparaban dando valores notablemente 
distintos. 
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Figura 7.10 Influencia de la anchura del canal en la variación de la concentración de LiBr en 
la solución 
La Figura 7.10 demuestra cómo al aumentar la anchura del canal aumenta la 
variación de concentración LiBr en la solución. Esto se debe a que aumentando el ancho 
del canal aumenta el área de transferencia de calor, siendo este un parámetro muy 
relevante en el modelo. Así podemos ver como la elección de un canal de orden 0.1mm 
frente a uno de algo menos de 1 mm supone una diferencia de variación de 
concentración de algo más de un 2.5%. 
Volviendo al análisis de la anchura del canal, se observa una tendencia lineal. 
A la hora de diseñar el generador, es preciso tener en cuenta que pocos canales de 
mayor área no tendrían por qué dar mejores resultados que un intercambiador de muchos 
microcanales. Se anima a que trabajos futuros estudien la influencia de estos dos 
factores, pues este proyecto ha pretendido demostrar la viabilidad de esta tecnología 
mediante la modelización de un único canal de solución-refrigerante. 
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7.1.7 Caso F 
Al introducirse el proyecto en este punto, deja atrás los análisis de sensibilidad de los 
parámetros geométricos del modelo, para adentrarse en los parámetros operativos. 
En este primer caso de estudio de parámetros operativos, se analiza la influencia de 
la temperatura de entrada del agua de calentamiento frente a la variación de la 
concentración de Libr en la solución. 
Resulta lógico pensar que a medida que aumente la temperatura del agua de 
calentamiento, la cual actúa como energía de entrada al proceso, los resultados de 
variación de concentración aumentarán.  
Como ratifica la Figura 7.11, al aumentar esta temperatura de entrada de agua de 
calentamiento, aumenta la energía transferida a la solución, por lo tanto la ebullición se 
producirá antes, aumentando así el caudal de vapor separado de la solución que pasa a 
ser refrigerante. Todo esto deriva en una solución aguas abajo del generador mucho más 
rica en LiBr, lo cual da la capacidad de generar potencias frigoríficas mayores.  
Figura 7.11 Influencia de la temperatura de entrada de agua de calentamiento en la variación 
de la concentración de LiBr en la solución 
          Modelización de un generador    
Sergio Montoya Pérez       utilizando tecnología de membranas 
  -127- 
Se observa una tendencia ascendente y lineal, donde los valores de variación de 
concentración demuestran la importancia de este parámetro en el rendimiento de la 
máquina.  
Estas conclusiones requieren hacer un alto para no precipitarse. Es cierto y lógico que 
cuando se introduzca energía de mayor nivel térmico al generador, mejores rendimientos 
proporcionará este, sin embargo, este no es tanto un parámetro de diseño como de 
estudio. Si por algo se caracterizan las máquinas de absorción frente a las de 
compresión, como se ha expuesto a lo largo de toda la introducción teórica de la que 
consta este proyecto, es por su capacidad para funcionar con energías residuales, 
gratuitas. Por lo tanto este parámetro de temperatura de entrada de agua de 
calentamiento, en este caso, no se podrá alterar a gusto del diseñador, sino que dentro 
de unos rangos, vendrá dado por la aplicación de la que tomemos la energía residual o 
renovable 
Por todo esto, lo ideal sería encontrar una energía residual que aportara la mayor 
cantidad de energía al más alto nivel térmico posible. Algunas opciones han sido 
expuestas en el capítulo 3. 
7.1.8 Caso G 
Una vez analizada la temperatura de entrada de agua de calentamiento, resulta 
necesario el estudio de la otra temperatura característica de entrada del modelo: la 
temperatura de entrada de la solución.  
Observando la Figura 7.12 se ve cómo aunque la tendencia es similar al anterior 
análisis de sensibilidad, lineal ascendente, la pendiente resulta menor. Esto lleva a 
deducir que la influencia de la temperatura de entrada de la solución es relativamente 
menor que la de entrada del agua de calentamiento. Se puede deber a que al aumentar 
la temperatura de solución se aproxima a la de agua de calentamiento, disminuyendo la 
diferencia de temperaturas y por lo tanto, según la Ecuación de Enfriamiento de Newton 
afirma, la transferencia de calor. 
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Figura 7.12 Influencia de temperatura de entrada la solución en la variación de la 
concentración de LiBr en la solución 
Un aumento en la temperatura de solución, al igual que en la de agua de 
calentamiento, aumenta la temperatura de equilibrio a la que terminan tendiendo todos 
los fluidos del modelo, mejorando así el rendimiento de la máquina.  
Como conclusión, tras observar los análisis de estos dos parámetros térmicos se 
confirma que mayores temperaturas de entrada facilitan el proceso de desorción y con 
ello el caudal total de vapor separado, dando así potencias frigoríficas mayores. 
7.1.9 Caso H 
Junto a la temperatura, el otro parámetro operativo crítico en el funcionamiento de 
una máquina de absorción es el flujo másico.  
La siguiente imagen, Figura 7.13 muestra la sensibilidad de la variación de 
concentración frente al flujo másico de agua de calentamiento, fijando el eje de este 
último en escala logarítmica. 
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Figura 7.13 Influencia del flujo másico de agua de calentamiento en la variación de la 
concentración de LiBr en la solución 
 
Se puede comprobar cómo a medida que aumenta el caudal másico aumenta la 
variación de concentración de solución. Esto se debe a que existe una mayor 
transferencia de calor, derivada del aumento de velocidad.  
Se puede observar una tendencia exponencial, donde existe un claro máximo de 
variación de concentración en torno al 10% y un posible óptimo de caudal másico sobre 
los 0.0005 kg/s. 
Al igual que en estudios anteriores, ha sido necesario tener cuidado de no entrar en 
flujo turbulento. 
Se puede apreciar la sensibilidad de la variación de concentración en la solución a 
este parámetro, observando el amplio rango de valores que el primero llega a tomar. 
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7.1.10 Caso I 
Siguiendo con el estudio de los flujos másicos de entrada al generador, se analiza a 
continuación el flujo másico de entrada de la solución. 
La Figura 7.14 muestra cómo a medida que aumenta este parámetro, habiendo fijado 
su eje en escala logarítmica, disminuye la variación de concentración de LiBr. Para una 
temperatura de entrada y caudal de agua de calentamiento constantes, la cantidad de 
vapor de agua que se consigue separar de la solución permanece varía poco. Al 
incrementarse menos el flujo másico de refrigerante separado que el flujo másico de 
solución, existirá mayor cantidad de agua en la solución acuosa de LiBr, disminuyendo 
así la concentración final de la misma. 
Figura 7.14 Influencia del flujo másico  de la solución en la variación de la concentración de 
LiBr en la solución 
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Esta explicación confirma la evolución que expone la imagen, en la cual se observa 
una tendencia exponencialmente negativa. Además, como se ha visto tanto en este 
análisis como el anterior, la variable del flujo másico de entrada al generador tanto de 
solución como de agua de calentamiento, consigue variar notablemente los resultados del 
generador. En este último caso, lógicamente a menor flujo másico de entrada de solución 
al generador para una misma potencia calorífica de entrada, se consigue obtener 
mayores diferencias de concentración. 
 
7.1.11  Caso J 




Figura 7.15 Influencia de la concentración inicial de la solución en la variación de la 
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La Figura 7.15 muestra cómo a mayor concentración la variación de concentración de 
LiBr en la solución disminuye. Este hecho hace deducir que la disminución de 
concentración inicial genera un mayor potencial de absorción, debido al aumento del 
gradiente de presión entre la solución y la fase vapor. En otros términos, cuando la 
concentración disminuye, la presión de vapor de la solución aumenta, por lo tanto, 
aumenta la diferencia de presiones entre ambos lados de la membrana, lo cual significa 
un aumento en la fuerza impulsora de transferencia de masa. 
Se puede observar una tendencia negativa y lineal, donde el rango de valores que 
toma la variación de concentración de LiBr en la solución es elevado, por lo tanto, es un 
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8.1 TAREAS 
Se han de diferenciar un conjunto de tareas que engloban el proyecto en su totalidad 
con la finalidad de poder establecer distintas políticas de precio en función de la 
importancia y dificultad de las mismas. Cada tarea se compondrá de un grupo de 
actividades, las cuales tendrán como punto en común el departamento o persona que es 
responsable de la misma. 
Esta clasificación permitirá estimar un tiempo determinado para cada tarea, como se 
observa en la Tabla 8.1, y aplicándole la inversión correspondiente ligada a la misma, 
obtener un coste unitario de tarea. El sumatorio de cada coste unitario de tarea 
proporcionará un coste total aproximado para el personal. Aparte de éste, se estimarán 
otros costes relativos a material, licencias e indirectos. 
 
                Tarea                          Tiempo(horas) 
1. Estudio teórico 60 
2. Documentación  40 
3. Comunicaciones y reuniones 30 
4. Programación Matlab 100 
5. Preparación y ejecución de pruebas  85 
6. Desarrollo Memoria  50 
                  TOTAL                                365 
 
Tabla 8.1 Tiempo abarcado para las diferentes tareas del proyecto 
 
Las tareas a realizar presentadas en la tabla se resumen de la siguiente manera: 
 
1. Estudio teórico: tiempo empleado en estudiar los conceptos de transmisión de 
masa y energía empleados en el proyecto, así como de las bases de la 
climatización por absorción, entre otros conceptos. 
2. Documentación: tiempo empleado en la búsqueda, lectura, comprensión, 
traducción y resumen de los artículos y documentos empleados para el 
desarrollo del proyecto. 
3. Comunicaciones y reuniones: tiempo empleado tanto en las reuniones con la 
tutora para la discusión de determinadas incidencias como en la redacción y 
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lectura que el flujo de información con proveedores y distribuidores de 
membranas ha requerido. 
4. Programación Matlab: tiempo empleado en el desarrollo del modelo 
matemático en lenguaje M. 
5. Preparación y ejecución de pruebas: tiempo empleado en el estudio de la 
sensibilidad de distintos parámetros en el modelo, haciendo uso del programa 
en M desarrollado anteriormente. Análisis y comprensión de los resultados 
obtenidos. Estudio de  tiempos de ejecución con el fin de devolver información 
a los responsables de la programación en Matlab y así tengan un feedback 
que les permita optimizar el programa. 
6. Desarrollo Memoria: tiempo empleado en la escritura de la memoria, 
elaboración de figuras, tablas, diseño de la estructura del proyecto, etc. 
 
Dadas las horas empleadas para el desarrollo del proyecto, asumiendo 8 horas 
diarias de trabajo equivale a 45 días laborables, es decir, aproximadamente 2 meses. 
8.2 COSTES 
Se divide el presupuesto en cuatro grupos principales: personal, material, licencias y 
costes indirectos. 
8.2.1 Personal 
Se describe en la Tabla 8.2 el salario en función del trabajo desempeñado. 
 
                Personal   €/h 
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En la Tabla 8.3 se detalla el conjunto de horas dedicadas por empleado, el coste que 
tales horas suponen dependiendo del empleado que las abarca, y por último, el coste 





Programador Analista Documentación TOTAL 
Estudio Teórico 30 5 15 10 60 
Documentación 30  5 5 40 
Comunicaciones y 
reuniones 
15 5 5 5 30 
Programación Matlab  90 10  100 
Preparación y ejecución 
de pruebas 
 10 75  85 
Desarrollo Memoria 35 5 5 5 50 
Total horas 110 115 115 25 365h 
Costes (€) 4950 3450 3450 500 12350 € 
 
Tabla 8.3 Información de horas y costes salariales en función de tarea y responsable 
 
8.2.2 Material, licencia y costes indirectos 
 
El material empleado para la realización del proyecto es un ordenador HP®Pavilion g6 
con procesador Intel® Core™  i7-3632QM, CPU @ 2.20GHz, valorado en 799 euros. 
La licencia de MATLAB®2008 necesaria para el desarrollo del proyecto es de 495 
euros. 
Dentro de los costes indirectos se incluyen coste de electricidad, conexión a internet, 
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8.2.3 Resumen 
Con los costes expuestos anteriormente, se resume en la Tabla 8.4 el valor bruto del 
proyecto. 
 
                 Tipo Coste  (€) 
Costes salariales 12350 
Material 799 
Licencia 495 
C. indirectos 990 
TOTAL 14634 
 
      Tabla 8.4 Resumen de costes 
 
 
8.2.4 Costes totales 
Para el desglose de los costes totales, resumido en la Tabla 8.5, se tiene en cuenta 
un riesgo del 5%, un beneficio del 15% y el valor correspondiente de I.V.A. 
 





COSTE TOTAL 20633.94 € 
 
Tabla 8.5 Costes totales 
 
 
El proyecto tiene, por lo tanto, un valor total de VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA 
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9.1 CONCLUSIONES 
En primer lugar se ha realizado un estudio sobre las máquinas de absorción, fijando 
las ideas y conocimientos ya existentes desarrollados a lo largo de la carrera 
universitaria. Se ha investigado de forma exhaustiva los experimentos e investigaciones 
previas en torno a la máquina de absorción y el proceso de destilación por membrana, 
donde se ha visto que es un tema poco estudiado hasta el momento, luego ha sido una 
tarea laboriosa. 
Seguidamente se han buscado posible membranas para esta aplicación. Sin duda, 
son numerosas las organizaciones que se dedican a la fabricación y distribución de 
membranas, sin embargo, la finalidad de esta aplicación en concreto ha dificultado tal 
búsqueda. Determinadas propiedades y características son requeridas, y finalmente se 
ha conseguido encontrar ejemplos que serían válidos. 
El desarrollo del modelo matemático y la búsqueda de correlaciones necesarias han 
supuesto la parte más delicada y de mayor dificultad del proyecto. Se han comprobado 
los resultados de todas las correlaciones con bases de datos termodinámicas, y aunque 
se ha corroborado la validez de cada una, se anima a trabajos futuros a mejorar las ya 
existentes, como se expone en el apartado siguiente. 
Tras la presentación de los resultados y las diferentes pruebas realizadas para tratar 
de entender lo mejor posible el funcionamiento del generador de una máquina de 
absorción mediante el uso de membranas, se pueden mencionar ciertos puntos de 
interés que se han logrado desarrollar y descifrar en este proyecto.  
En primer lugar, se ha conseguido demostrar la viabilidad de esta tecnología, 
desarrollando un modelo e implementándolo mediante un programa matemático 
computarizado que nos ha devuelto resultados satisfactorios. De todas formas, estos 
resultados dependen en gran manera de las correlaciones tomadas, las cuales forman 
una parte decisiva en el cuerpo del estudio. Estas correlaciones se adecuan para todos 
los casos, pero podría realizarse una búsqueda más estricta que las relacionara más 
fielmente al proceso que se está describiendo, por lo que sin duda, es un punto cuya 
mejoría puede dar resultados mucho más completos. 
De cualquier modo, como se ha comentado, se ha conseguido determinar el tipo de 
comportamiento que se produce en el seno del generador. Se ha podido apreciar cómo la 
mayor parte de la variación de concentración se produce en los instantes iniciales, siendo 
así capaces de fijar una longitud óptima para un posible diseño experimental. 
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Se ha podido determinar el conjunto de cambios y variaciones más importantes en 
torno al funcionamiento del generador, y se ha comprobado que los resultados esperados 
concuerdan con lo obtenido, dando la posibilidad a su vez de prever la actuación del 
generador en distintas condiciones de operación. 
Con todos los resultados obtenidos, se concluye con la satisfacción de haber podido 
predecir el comportamiento que cabe esperar de un generador, actuando en coflujo con 
mezcla LiBr-agua como fluido de trabajo y mediante el uso de membranas. 
Finalmente, se ha realizado un estudio sobre los costes y el presupuesto que 
supondría una investigación de este calibre. Como en todo proyecto, el factor económico 
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9.2 TRABAJOS FUTUROS 
Partiendo de las conclusiones obtenidas en este proyecto, existen ciertos puntos 
donde se puede mejorar tanto el modelo, como el código, haciendo de este estudio una 
investigación más exacta y por lo tanto una obtención más rigurosa y precisa de sus 
resultados. 
El proyecto, como bien es sabido, se centra en el generador de una máquina de 
refrigeración por absorción utilizando membranas y actuando en coflujo. Para empezar, 
se podría incluir el condensador en el estudio, de forma que se estudiase de forma 
conjunta el proceso de ebullición del generador y el de condensación. De esta manera, se 
formaría una mezcla bifásica en la mitad superior del canal (la membrana separa al 
refrigerante, que circula a través de mitad superior, de la solución, que circula por la mitad 
inferior) que incluye solución y refrigerante, y serían precisas nuevas correlaciones. En 
segundo lugar, algunas correlaciones utilizadas en el código aun siendo altamente 
precisas, podrían ajustarse de forma más exhaustiva al formato de generador 
modelizado. Por esto, una búsqueda y mejora de las correlaciones utilizadas aportaría 
una mayor firmeza a los resultados obtenidos. Relacionado con esto sale a la luz otro 
punto de mejora: el programa matemático computacional utilizado. Claramente, existen 
programas mucho más adecuados para la modelización realizada que Matlab, algunos 
incluso tienen intrínsecas la mayor parte de correlaciones utilizadas, por lo que el 
problema anterior se vería resuelto. Por último, se ha realizado el estudio en coflujo, 
obteniéndose unos resultados que podrían ser notablemente mejores si se realiza en 
contracorriente pues la transferencia de calor es mayor. Esto, sin duda, aporta un grado 
extra de complejidad a la implementación del modelo. 
En cuanto a transferir los resultados teóricos a la práctica, todavía hay un gran 
camino por recorrer, sin embargo, la Universidad Carlos III de Madrid está iniciando un 
proyecto con el fin de desarrollar un prototipo experimental en torno a la temática en que 
se centra este proyecto. Se espera que tanto los resultados obtenidos en diferentes 
proyecto teóricos organizados por tal universidad, entre los que éste se incluye, como los 
resultados de la parte experimental que se realizará próximamente permitan conseguir un 
notable avance en el estudio de los sistemas de climatización, y más concretamente, en 
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11.1 CÓDIGO MATLAB MODELIZACIÓN GENERADOR 
DE MÁQUINA DE ABSORCIÓN ACTUANDO EN 
COFLUJO MEDIANTE EL USO DE MEMBRANA EN EL 
GENERADOR 
 




%%Información importante a lo largo del código%% 








%Ancho del generador% 
W=0.05; 




%Anchura del canal% 
chwidth=0.0005; 
%Profundidad del canal% 
chdepth=0.0003; 
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%Peso molar Refrigerante agua% 
M=0.01801528; 
%Peso molar Absorbente LiBr% 
MLB=0.086845; 
%Peso molar disolución% 
Mdis=M+MLB; 
  
%%Cáluclo de Nusselt para agua de calentamiento y solución 











%Flujo másico agua de calentamiento% 
mh=0.000008;   
%Número de volúmenes de control realizados a lo largo de la 
iteración% 
divisiones=200; 
%Constante de los gases ideales% 
R=8.314; 
%Longitud de cada volumen de control% 
dz=L/divisiones; 
%Perímetro de cada volumen de control% 
perim=chwidth*dz; 
%Para Pref=5kPa --> Tsat=306.02 
%Entalpía vapor saturado% 
hvs=2560700; 
%Entalpía líquido saturado% 
hls=137740; 
  
%%%%%Definición de los parámetros variables a lo largo del 
programa%%%%% 
  
%Flujo másico inicial de la solución% 
ms(1)=0.0000023; 
%Flujo másico inicial de refrigerante% 
mr(1)=0.00000042; 
%Temperatura inicial de agua de calentamiento% 
Th(1)=368; 
%Temperatura inicial de solución% 
Ts(1)=356; 
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%Temperatura inicial de refrigerante% 
Tr(1)=350; 
%Concentración inicial de LiBr en la solución% 
x(1)=0.55; 
     




%%%%%Bucle que estudia toda la longitud del generador- condensador 
a través 
%%%%%de los determinados volúmenes de control%%%%% 
  
%Para todos los volúmenes de control% 
for n=1:divisiones 
  
     
%%%%%Cálculo de parte de los parámetros de los fluidos%%%%% 
  
%%AGUA DE CALENTAMIENTO%% 



















%Calor específico a presión constante CORRELACIÓN FLORIDES% 
Cps(n)=0.0976*(x(n)*100)^2-37.512*(x(n)*100)+3825.4; 







    ks(n)=k1(n)+D12(n); 
else 
    ks(n)=k1(n)+D13(n); 
end 
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%Coeficiente de convección CORRELACIÓN SHAH Y LONDON% 
hs(n)=Nu*ks(n)/Lc; 







%Calor específico a presión constante CORRELACIÓN TSILINGIRIS% 
Cpr(n)=(1.86910989-2.578421578*10^(-4)*(Tr(n)-
273)+1.941058941*10^(-5)*(Tr(n)-273)^(2))*10^(3); 











    for ctej=0:6 
mu1(n)=exp(densprim(n)*(ctea(ctei+1,ctej+1)*(Tprim(n)^(-1)-
1)^(ctei)*(densprim(n)-1)^(ctej))); 
    end 
end 
mur(n)=mu0(n)*mu1(n); 
%Conductividad térmica CORRELACIÓN FLORIDES% 
kr(n)=(17.61758242+0.05558941059*(Tr(n)-273)+1.663336663*10^(-
4)*(Tr(n)-273)^(2))*10^(-3); 
%Entalpía CORRELACIÓN FLORIDES% 
if n==1 
if Tr(n)<323.14 
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    PsatTrr(n)=0.000000000002*(Tr(n)-273)^(6)-0.000000003*(Tr(n)-
273)^(5)+0.0000002*(Tr(n)-273)^(4)+0.00003*(Tr(n)-
273)^(3)+0.0014*(Tr(n)-273)^(2)+0.0444*(Tr(n)-273)+0.6108; 
    PsatTr(n)=PsatTrr(n)*1000; 
    hlsTr(n)=(0.00007238*(Tr(n)-273)^(2)+4.18044594*(Tr(n)-
273)+0.12837)*1000; 
    ir(n)=hlsT(n)+10^(-3)*(Pref-PsatTr(n)); 
else 





















    hr(n)=Nu*kr(n)/Lc; 
elseif (ir(n)<hls) 





titulor)^(0.04))/Prr^(0.38));   
end 
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%%%%%Bucle de cálculo de Tsm y Trm mediante proceso iterativo%%%%% 
  
while error>0.01 
     
if n>1 & j==0 




     
%Flujo másico a través de la membrana CORRELACIONES SCHOFIELD + 































%%BALANCE PARCIAL DE ENERGÍA%% 
%Temperatura de refrigerante con membrana% 
Trm(n)=(km(n)*Tsm(n)/espesorm+hrmod(n)*Tr(n))/(hrmod(n)+km(n)/espe
sorm); 
%Entalpía de refrigerante con membrana CORRELACIÓN FLORIDES% 
if Trm(n)<312.5 
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    PsatTrm(n)=PsatTrmm(n)*1000; 
    hlsTm(n)=(0.00007238*(Trm(n)-273)^(2)+4.18044594*(Trm(n)-
273)+0.12837)*1000; 
    irm(n)=hlsTm(n)+10^(-3)*(Pref-PsatTrm(n)); 
else 
    irm(n)=(-0.00125397*(Trm(n)-273)^(2)+1.88060937*(Trm(n)-
273)+2500.559)*1000; 
end 









































%%%%%BALANCE DE ENERGÍA%%%%% 
Twh(n)=(hh(n)*Th(n)+hs(n)*Ts(n))/(hh(n)+hs(n)); 
ih(n+1)=ih(n)+hh(n)*perim*(Twh(n)-Th(n))/mh; 
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%%%%%Cálculo de Temperaturas Aguas Abajo%%%%% 
  






    if 20<vv(y)<150  
    Th(n+1)=vv(y)+273; 
    end 
end 
  

















    if 20<qq(y)<150  
    Tr(n+1)=qq(y)+273; 






    if 20<qq(y)<150  
    Tr(n+1)=qq(y)+273; 
    end 
end 
end 
  
end 
 
